
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.1 เงื่อนไขเฉพาะของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขเฉพาะของงาน 
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้ง 

ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

1. ปริมาณงาน 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตามรายละเอียดสเปคอ้างอิง เลขที่ : RMIS-094/2563  
โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Fixed Speed จำนวน
ทั้งหมด 90 ชุด ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

• แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU  จำนวน  1 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU  จำนวน  7 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 BTU  จำนวน  4 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU  จำนวน 12 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU  จำนวน 22 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU  จำนวน  3 ชุด 
• แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU  จำนวน 41 ชุด 
       รวมทั้งสิ้น จำนวน 90  ชุด  

2. ขอบเขตงาน 
 2.1 เครื่องปรับอากาศที่นำมาติดตั้งต้องเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่าน 
การใช้งานมาก่อน และมีเครื่องหมายการค้า (แบรนด์) ไม่มากกว่า 2 เครื่องหมายการค้า ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือ OHSAS 18001 
  ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย มีรายละเอียดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศต่อไป 
ซึ่งพัสดทุี่ผลิตในประเทศไทย หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตติดตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 2.2 เครื่องปรับอากาศที่นำมาติดตั้งต้องใช้น้ำยา R–32 , R–410A หรือเทียบเท่า หรือที่ดีกว่า 
 2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยนำเครื่องปรับอากาศเดิมที่รื้อถอนแล้ว 
ไปไว้ในพ้ืนที่ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด 
 2.4 การติดตั้งทดแทนของเดิม ต้องมีรางครอบท่อน้ำยา สายไฟ และท่อน้ำทิ้งเรียบร้อย โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องเข้าสำรวจก่อนการดำเนินการ 
 2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์รองรับตัวเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชุดคอนเดนซิ่ง 
(Condensing Unit) ท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง สายไฟ และอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งรางครอบ 
ให้เรียบร้อย ยกเว้นในส่วนของระบบไฟฟ้าสามารถใช้ของเดิมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบว่า ระบบไฟฟ้าเดิม
ยังใช้งานได้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) 
 2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำหนด กับคุณลักษณะเฉพาะของเครื ่องปรับอากาศที่เสนอราคา โดยแสดงว่าคุณลักษณะดังกล่าวตรงตาม 
เงื ่อนไขเฉพาะฯ หรือดีกว่า ทั้งนี้  จะต้องทำเครื่องหมายหรือส่วนแสดงเงื ่อนไขเฉพาะของงานในแคตตาล็อก 
หรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน 



 2.7 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ม ีผลงานการขายพร้อมติดตั ้ง เครื ่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (Split Type) ในสัญญาเดียวกันซึ่งมีวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู ่ส ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยยื่นหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาที่มีผล 
การดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานั้น ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นสัญญา 
ซื้อขายที่ดำเนินการภายในประเทศไทยเท่านั้น แนบเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา 
 2.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนการดำเนินงาน ก่อนเข้าดำเนินงานอย่างน้อย 15 วัน 
ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่ครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่กำหนดไว้แล้วนั้น ไม่สะดวก/ไม่เหมาะสมที่จะทำการติดตั้งทดแทน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถระบุเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใหม่ทดแทนได้ โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงิน
งบประมาณในการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 2.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มดำเนินโครงการ (Kick off Meeting) เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
การนัดหมายร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และต้องดูแลรับผิดชอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
จนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะและความสามารถของระบบที่ก ำหนดไว้ก่อนการส่งมอบ 
และการตรวจรับงานให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 2.11  เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งยืนยันการรับทราบ
ปัญหาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด  
 2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้สำหรับการติดต่อประสานงานเป็นอย่างน้อย ดังนี้ 
  1) ผู้ประสานงานทั่วไป 
  2) ผู้ดูแลด้านเทคนิค 
 2.13  ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที ่แสดงรายละเอียด 
ทางเทคนิค ขนาดและรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุและอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วัน ก่อนนำไปทำการติดตั ้ง และวัสดุอุปกรณ์ที ่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการ 
พ้นความรับผิดชอบของผู้ขาย หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 
 2.14  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งรายงานความคืบหน้างานติดตั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อย่างสม่ำเสมอเป็นรายอาทิตย์ โดยจะสิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว 
 2.15  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการสุ่มตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแต่ละขนาด  
ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง และนำข้อมูลไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลประหยัดของโครงการ ส่งมอบให้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมกับการส่งมอบงาน 
 2.16  ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คือ 60 วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และส่งมอบพื้นท่ีเพ่ือดำเนินการ โดยดำเนินการไดเ้วลา 16.30–22.00 น. ในวันทำการ และเวลา 08.00–22.00 น. 
ในวันเสาร์–อาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 2.17 การไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาคสงวนสิทธิ์ ในการยกเล ิกการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องปร ับอากาศแบบแยกส ่วน 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้ง ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อดังกล่าว หรือ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อดังกล่าวต่อไป 



 ข้อมูลเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ภายใน กฟภ. สำนักงานใหญ่ 

อาคารสถานพยาบาล 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด BTU เดิม หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510006596 STAR AIRE กฟภ.47 (21300003040049) 20000 ผรพ. กพบ. ช้ัน 1 ห้องปฐมพยาบาล ด้านใน  18000 28,600 

2 510190314 EMINENT  12000 ผรพ. กพบ. ช้ัน 1 ห้องบัตร ด้านใน 13000 23,000 

3 510203901 แอร์ 18000 ผภส. กพบ. ช้ัน 1 ในห้องจ่ายยา (หน้าห้องเก็บของ) 18000 28,600 

4 510006597 STAR AIRE กฟภ.47 (21300003040048) 19000 ประจำกอง ช้ัน 2 ห้องประจำกอง 18000 28,600 

5 510213035 EMINENT  19000 ประจำกอง ช้ัน 2 ห้อง รก.พบ. 18000 28,600 

6 510203902 แอร์  25000 ผปบ. กพบ. ช้ัน 2 ในห้อง ผปบ. 26000 36,000 

7 510190313 EMINENT  12000 ผรพ. กพบ. ช้ัน 2 ห้องตรวจ 1  13000 23,000 

8 510006586 STAR AIRE ตั้งพ้ืน 18000 กพบ. ช้ัน 2 ห้องหมอวิม (ห้องตรวจ 2) 18000 28,600 

9 510213034 EMINENT  12000 กพบ. ช้ัน 2 ในห้อง ผสพ. 13000 23,000 

10 510006598 แอร์ (213000030400047) 20000 ผทก. กพบ. ช้ัน 3 ห้องบัตรทันตกรรม  18000 28,600 

11 510006588 STAR AIRE ติดผนัง (21300003040050) 12000 ผสพ. กพบ. ช้ัน 3 ห้องประชุม ตรงข้ามห้องบัตร ผทก.  12000 (ติดผนัง) 17,000 

 

อาคาร 5 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510017567 แอร์ - Gold (1020000304032) 32000 ฝพด. ช้ัน 2 ในห้องประชุม ฝพด. (ห้องในสุด)  30000 40,200 

2 510224616 STAR AIRE 16000 กคบ. ช้ัน 2 ห้อง รก.คบ. (ห้องที่ 2)  15000 25,900 

3 510224617 STAR AIRE  (ตู้ตั้งพื้น) 36000 กคบ. ช้ัน 2 หน้าแผนกด้านใน (โต๊ะกินขา้ว)  36000 47,000 

4 510224618 STAR AIRE  (ตู้ตั้งพ้ืน) 36000 กคบ. ช้ัน 3 ข้างทางเข้า 36000 47,000 

 



อาคารโรงเรียนช่าง 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510211051 แอร์ 18000 รรช. อาคารไม้ แผนกกิจการนักเรยีน ช้ัน 1 18000 28,600 

2 510165161 แอร์ 18000 รรช. อาคารไม้ แผนกกิจการนักเรยีน ช้ัน 1 18000 28,600 

3 510211045 EMINENT 36000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 1 36000 47,000 

4 510211046 EMINENT 25000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 1 26000 36,000 

5 510211047 EMINENT 25000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 1 26000 36,000 

6 510211048 EMINENT 25000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 1 26000 36,000 

7 510204926 แอร์ 36000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 2 36000 47,000 

8 510204927 แอร์ 36000 รรช. อาคารไม้ ห้องเรียน ช้ัน 2 36000 47,000 

9 510211052 EMINENT 18000 รรช. อาคารไม้ ห้องประชุม ช้ัน 2 (หน้าบันได) 18000 28,600 

10 510211053 EMINENT 18000 รรช. อาคารไม้ ห้องประชุม ช้ัน 2 (หน้าบันได) 18000 28,600 

11 510165162 EMINENT 25000 รรช. อาคาร ไม้ ห้องสำนักงาน ช้ัน 2 26000 36,000 

12 510165160 แอร์ 12000 รรช. อาคารไม้ ห้อง หผ. บริหารการสอน ช้ัน 2 13000 23,000 

13 510204915 แอร์ 19000 รรช. อาคารไม้ ห้อง รก. รรช. ช้ัน 2 18000 28,600 

14 510204924 แอร์ 36000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้องโถงสำนักงาน (ตัวกลาง) 36000 47,000 

15 510193791 STAR AIRE 12000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้องโถงสำนักงาน (ตัวในสุด) 13000 23,000 

16 510193792 STAR AIRE 18000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง อก. รรช. (ห้องที่ 1) 18000 28,600 

17 510204922 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง ชก. รรช. (ห้องที่ 2) 26000 36,000 

18 510204925 แอร์ 36000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้อง ชก. รรช. (ห้องที่ 2) 26000 36,000 

19 510193790 STAR AIRE 12000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 2 ห้องระดับ 10 (ห้องในสุด) 13000 23,000 

 



ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

20 510204918 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 3 26000 36,000 

21 510204919 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 3 26000 36,000 

22 510204920 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 3 26000 36,000 

23 510204921 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 3 26000 36,000 

24 510204914 แอร์ 13000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4 (ในห้องเล็ก) 13000 23,000 

25 510211049 EMINENT 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4 (ในห้องเล็ก) 15000 25,900 

26 510204916 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4  26000 36,000 

27 510204917 แอร์ 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4  26000 36,000 

28 510204923 แอร์ 36000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4  26000 36,000 

29 510165163 แอร์ 36000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4  26000 36,000 

30 510211050 EMINENT 25000 รรช. อาคาร 7 ช้ัน 4 26000 36,000 

 

อาคาร กมต. 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510193455 แอร์ 36000 ผบฟ. กมต. ช้ัน 2 ห้องแรก  36000 47,000 

2 510193456 แอร์ 36000 ผตม.2 กมต. ช้ัน 2 ห้องด้านใน  36000 47,000 

3 510193452 แอร์ 36000 ประจำกอง ช้ัน 3 ห้องโถง ฝั่งด้านขวา 36000 47,000 

4 510193453 แอร์ 36000 ประจำกอง ช้ัน 3 ห้องโถง ฝั่งด้านขวา 36000 47,000 

5 510193454 แอร์ 36000 ประจำกอง ช้ัน 3 ห้องโถง ฝั่งด้านขวา 36000 47,000 

 

 



อาคารโรงซ่อมมิเตอร์ 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510185962 EMINENT 36000 ผซม.(1) กมต. ผซม.(1) ห้องด้านใน 36000 47,000 

2 510185963 EMINENT 36000 ผซม.(1) กมต. ผซม.(1) ห้องด้านใน 36000 47,000 

3 510185964 EMINENT 36000 ผซม.(1) กมต. ผซม.(1) ห้องด้านใน 36000 47,000 

4 510185965 EMINENT 36000 ผซม.(1) กมต. ผซม.(1) ห้องด้านใน 36000 47,000 

5 510000451 EMINENT (5320000304058) กฟภ.44 32000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านใน ตัวแรก 30000 40,200 

6 510000394 UNIMASTER (5320000304047) กฟภ.37 26000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านใน ตัวที่สอง 30000 40,200 

7 510183319 STAR AIRE 32000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านใน 36000 47,000 

8 510199345 FUJI AJRC 36000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านใน 36000 47,000 

9 510199346 FUJI AJRC 36000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านใน 36000 47,000 

10 510199347 FUJI AJRC 36000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านนอก ตัวแรก 36000 47,000 

11 510199348 FUJI AJRC 36000 ผซม.(3) กมต. ผซม.(3) ห้องด้านนอก ตัวสุดท้าย 36000 47,000 

12 510000293 SAIJO DENKI แบบ SUE-26/SO-26U 26000 ผคอ. กมต. ห้อง ผคอ. ด้านซ้ายสุด ช้ัน 2  26000 36,000 

13 510000293 SAIJO DENKI แบบ SUE-26/SO-26U 26000 ผคอ. กมต. ห้อง ผคอ. ด้านซ้ายสุด ช้ัน 2  26000 36,000 

14 510000293 SAIJO DENKI แบบ SUE-26/SO-26U 26000 ผคอ. กมต. ห้อง ผคอ. ด้านซ้ายสุด ช้ัน 2  26000 36,000 

 

 

 

 



อาคารกองการพิมพ์ (กพม.) 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510204907 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

2 510204908 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

3 510204909 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

4 510204910 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

5 510204911 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

6 510204912 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

7 510204913 แอร์ 36000 ผพซ. กพม. บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 36000 47,000 

8 510002608 STAR AIRE แบบ AR255R 26000 กพม. ห้อง อก.พม. ช้ัน 2 (ข้างบันได) 26000 36,000 

9 510188628 STAR AIRE 18000 กพม. ห้องระดับ 11 ช้ัน 2 15000 25,900 

10 510189021 EMINENT 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 2 บริเวณ ผบห. 36000 47,000 

11 510204905 EMINENT 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 2 บริเวณ ผบห. 36000 47,000 

12 510189020 EMINENT 36000 กพม. ห้อง ผพต. ช้ัน 2 ห้องสำนักงาน 36000 47,000 

13 510189022 EMINENT 36000 กพม. ห้อง ผพต. ช้ัน 2 ห้องเครื่อง print  36000 47,000 

14 510204906 EMINENT 36000 กพม. ห้อง ผพต. ช้ัน 2 ห้องเครื่อง print  36000 47,000 

15 510189019 EMINENT 36000 กพม. ห้อง ผพต. ช้ัน 2 ห้องยิงเพลท (ห้องในสุด) 36000 47,000 

16 510189023 EMINENT 36000 กพม. ห้อง ผพต. ช้ัน 2 ห้องยิงเพลท (ห้องในสุด) 36000 47,000 

 
 
 
 
 



ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

17 510204899 แอร์ 36000 กพม. ห้องแผนกพัสดุการพิมพ์ ช้ัน 3 36000 47,000 

18 510204900 แอร์ 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 3 36000 47,000 

19 510204901 แอร์ 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 3 36000 47,000 

20 510204902 แอร์ 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 3 36000 47,000 

21 510204903 แอร์ 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 3 36000 47,000 

22 510204904 แอร์ 36000 กพม. ห้องโถง ช้ัน 3 36000 47,000 

 
 
อาคาร 2 

ลำดับ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียด ขนาด (BTU) หน่วยงาน สถานท่ีติดตั้ง BTU ใหม่ (Fixed Speed) ราคารวมติดตั้ง / VAT 

1 510019971 แอร์ 36000 รผก.(ภ3) ห้อง รผก.(ภ3) ช้ัน 5 36000 47,000 

2 510218134 แอร์ Saijo Denki  26000 รผก.(ภ4) ห้อง รผก.(ภ4) ช้ัน 6 26000 36,000 

3 510218135 แอร์ Saijo Denki  26000 รผก.(ภ4) ห้อง รผก.(ภ4) ช้ัน 6 26000 36,000 

4 510225026 แอร์ Trane 13000 ผปฟ. ฝวธ.(ภ4) ห้อง ผปฟ. (ห้องเล็ก) ช้ัน 6 15000 25,900 

 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
TECHNICAL .SPECIFICATION DIVISION 

2. 3J1~'J1U. 

bf'l~B.:J'lH''Uenn1pjLL'U'ULLtlmh'U 'W~B:lJtl'lJniru'lh~ntl'U -:U~~tl.:J~hUn1if!.J~~ VI~"'tl'U LL(;l~ijf'lW~n~W:::~1:IJ. . 
:lJ1~ij1'U LL(;l~iftln1V1'U~~.:Jil 

. 

3. 

(1) :lJBn. 1155 : :lJ1~'j1'Uf!.J~tp1JiW,j~~"'1V1m':i:IJLf'l~tl~'lJj'Ummpj~1V1j'U'VIB~ LL'U'ULLtlm'b'U (tl\J'Uri1'1~) 
(2) :lJBn. 2134: :lJ1~':i~1Uf!.J~\9li1ru,jB~~1V1mill Lf'l~-e:mJj'Ummpj~1V1j'llVltl~ : 'lJ':i~i;Vl5.fl1'V'l'V'l~~~1'U (tl\J'Uri1~~)

eM: - 'I - . - .. 

(3) 1~f 'lItl(;l1 n'lJ'H~VI ti~1'W~ 1 L'U tl i 5 tpl1tJif B n1 VlU ~Lf'l 'H n 1 ':i tl(;l1 n'lJ ':i~VI t:J ~1'W~ 1 L'U tl i 5 "IJ B.:J 

mi1'rJvh~1CJf!.J~\9ILLvi.:J'lJ':i~LVlpj1V1tl 

... . '" 
'1fJa::LilfJflflWtln'MW:: 

Lf'l~B~'lJf'Utl1mpjLL'U'lILLtlmb'U 'lh~ntl'll~';ICJ~'lJmru fi'~lPitl1'lJil 
3.1 "lI~Lf'l~B~LtJ1(;l:IJL~'W (Fan coil unit) ijG'b'U'lJi~nB'lI ~.:Jil• <v" If 

- 'V'l~(;l:IJ'V'liBtJ:lJtlL~m 

- LLf!.J~f'ltltl~b~'U (Evaporator coil) 

bbf!.J.:J b'lJ~BnUBn'V'l.;'B:W'4~1tltlU1'UL-WBi.1B.:JtlUL:w1.mBJ1f'11'l1LL'Ilu'U'ULLf!.J.:Jb'lJtitl n'UBn 
l:.dQ.l ~) If ~ 

- m~i:::'lI1CJU1V1i'U'U1f'l1'ULL'U'U~1n Lbf!.J.:Jf'ltl CJ(;l LCJ'U 

- i1~tl~1CJ1'W~1LL(;l~i1IPitlG'l1CJ~h.l 
61 Ifd " .. 

- ~umwB'U1 tpl1tJ:IJ1mj1'U~f!.J(;l~ 

L~CJ"'1tp1"11'lJf'll':iB'UVI:IJ'UtJtlb~Bi~~(;l:IJ~1f'l1'Uf'ltJHWVlflij LL(;l~B'lJmruf'l1'Uf'l:IJn1"j1V1(;l"IJtl~"'1iv11f'l111,IL~Uct . -', '1 'l \I 'I il 

~~~~11~~1Lf'l~B~VI~ilLLCJn~~~.:J1~ 
3.2 -q~f'lBUL~'U~.:J (Condensing unit) ijG'l1t!'lJ':i~nil'U ~~il 

.. .. 
- :lJBb~mf'lB:lJL'V'l'~L61Im 

- . LLf!.J.:JflBtlt5~Bt! (Condenser coil) 
..,,, If 

- 'V'l~(;l:IJ'Vf':iB:IJ:lJBb~Bi 

- ~i~"11bLl1bVl~n (Relay VI~eJ Magnetic contactor) 
v ,fV tf_ 

"lJB~B'V'litl:IJ11(;l1'l1in1' 
v . v 

- .zr1IPiB~1CJ1'rJ~1LL(;l~.zr1~il~1CJ~'U 
.1 ..d " "" 

- ~umwB'W1 ~1tJ:lJ1~'!1'U~f!.J(;l~ 

L~eJ~'lJmruf'l1'U~tJmi1V1(;l"IJtl.:J"'1'v11f'lTltJL~'UbVl(;l1 ~'lJn,rumB~~1~1f'l11:IJL~'U LL(;l~~'lJmruf'l1'U~:lJmi 

[ TS ~1~11J~\J ~".~H~.r'L~~B~;8u~n~•.i'~lflfil.~a'i.ituJL"~001•••.i'~H'~~.L~~&o'1l1~~Lil\J1. . 



-~ 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 
"'" . • I '" .J III lao I ". I ... &Lfl'i1-1lJ''IJil1fl1f1LL'IJ'lJLLflfl",'I:J 'W'i1l1"tlJfl1rulJ'~flil'IJ ua:m1'flflfHI 

4. 

loa 
3.3 1~'U'U'VIeJ(;'/11'V11fl1111Lt:J'U 

- vleJ'VItl.:JLLfI.:JLL'U'Uhlilfl~L.yj'Ufl111111f1~fjj'1'U ASME 8280 Vl1eJ JIS H3300 LiJ'ULL'U'U1-n.:J1'Un'U1~'U'UtJi''U 
'" ,.. 1'" 'u 0 a I .,J 1"'f'1 , ...... Itl1mf'l ~f1 mil'W1::: (;'/11111(1 '/I.:J1'U1111fl'U(;'/11'V11fl1111Lt:J'ULLa::l(;'/11V1atla'U lOlL u'UeJ t:I1-1f1 Vl1tl'VItl'VItl.:JLl.f1-1 

LL'U'Uhlilfl::lL.yj'Ufl111111f11j11'U ASME 888 Type L Vl1tl Type K (~tl.:JvJ1m111(;,/:::tl1f1mt:J1'U~'U~hvltl 
'VItl-1 LLfI-1 Iitl'Um1~f1~.:J) 

- fl1111V1'U1'11tl.:Jvltl LLfl~(;,/11vJ1fl1111L~'Um-n 1,x1.;J'UltJfl111~tlLL'U~111'11tl.:Je!N~fI 
'II 

II' 0 '" 3.4 il'U1'UVl1I'VIeJ(;'/11'V11fl1111Lt:J'U• 
- il'U1'ULL'U'UL'Ufltlfl (Closed cell foam) ilrl1m1111fl1111itl'Uhhn'U 0.036 1f1~~m1lfl1-Lflfl1'U 

~tlruViflijhhn'U 24 tl-1f'11L'UflL~t:J(;'/
, 'II 

1/ I 0 A~!VO 1/ l 6 '0 d.r:d 

- fl1111V1'U1"lJtl~il'U1'U\111'V1tl(;'/11'V11f11111Lt:J'U I.Vln1V1'UfI'il1 n L(;,/'UN1'U~Ut:Jflfl1~"lJ tl~'V1 tl (;'/1 ';i'VI1 fl 1111 LCJ'UL'Wtl 

Utl-1nUm1m'U LLU'U'1Itl-1tl1 mf'l~N1"lJtl-1vitl(;,/1';i'I.'hfl1111 L~'U '[f1CJl,xL;JultJ fl111~tl LL'U:::111'11tl-1e!N~ {;l
'II 

3.5 ';i~'U'U~1CJL-wvhtJ1~fltl'Ufi'1t:J 

- Lfl~tl~~fl1~1iJ1 (Circuit breaker) 

- (;'/1flL-wvh LLa~(;'/1t:J~'U ~tl~LiJUL~fl111111f11jl1'U 1Itln. 11 (il,j'U~1'lfl) 

- vleJitlfl(;'/1flL-W 
.1 ,.,J '" ~ 

- ~umrutlulIj fl111111f11I1U~Nflfl 
... .,J u .: 

3.6 11CJfl:::Ltlflfltl'UlIj f1-1U 
,J 0!I0 I • .cd 0!I0 I fU • II q q c..~ v u .d 

- 611Uu';i::lntl'Ufl1~ lIj "lJeJ~ bfl';itl.:Ju';i'Utl1mf'lLL'U'ULLfln(;'/1'U fltl~1I';i1 fla:::LtlflflLLfl~1IfI~nfltl.:Jfl1'UmU{;l111'V1 

'" ~ ~!"I ( .) ..... 1 0 .,J .1'"
~Nfl{;l1~'4 n .'ULL'U'U DraWing LLfI~~1Itlu';i~'il1Lfl1tl-1u1'Utl1mA"'I 

- LtJ~tlnUtln (Enclosure) '1Itl~bf'l~tl.:JtJ-r'Utl1 mALL'U'ULLfln~1'U ';i111~~n~tl.:J~f1~~~1'Utl1~ntl'U'VI1~L-wvh 

~~Niifl1111 LL.yj.:J LL1-1LLfI:::3t'Ufl~ LYJt:J~'WeJ ~1iJ:::'VIu~tlf1111-n-11ufl111tJn~1fi' 1101 t:JLUvJ11,xLnfl8Ufl11 t:J1iJ1nL-W 

LVia! Vl1mrtmLVI~8'UL~eJ-1111'il1fl'U1.:Ja1'U'1Itl-1LtJ~tln'UeJn~'UlilTvh1,x';i::CJ::vi1.:J,jtlflfl-1V11eJa1'U~1.:JlIj VlGlfl 

Vlfl111 
I ..I f'1 a"'" .o1 u .fI1"" ...... I !:I'" !:I 

- (;'/1'U'VILu'ULVlaflfleJ~1Im';i1JeJ~n'Um1L u'U(;'/U1I L'/I'Ll "If'ULflfleJ'UN1 'W'U61V11tl'V1161 

co & 
fl11f1f1f1-1 

4.1 m1~fI~~'1IflLf'I~eJ~L{J1fl1lL~U (Fan coil unit) , 
- ~1LLVlU-1~ ~fI~-1~tl.:J LL.yj.:J LL1-1 (;'/11111t1-r'UJ1V1'UflLbfl:::LL1.:J«U(;,/~L-WtlUliJ1fl m1'Vi1-:n'LILfi' 

- 'l~1UNiA~~eJ~a1f1L8fl.:J~mfl'UeJntl1fl11L~tlUtl~nuJ1vJ'UL.u1~tl1flT'S
<iI 'II 'II 

... ~ "" OJ ~ '" ....Ji..l... a .:
- {;leJ-1f1f1tlfln'U1'J1 N'LI-1 VI';ieJ'W'U 'VI11fl1111LL'1I-1Lb1-111Ufl.:J 

- ~eJ-1ii1:::CJ:::vi1.:Jhl,jeJtln'h 100 ilfl~L1Ifl11f1CJ1tl'U"lfflLfl~tl.:JLtJ1a1lL~'LI"1V1-r'Ufl11tdeJ1It111.:J 



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 

.. 
4.2 	 m';j~[j]~{l"1l[j]f!l8'IJL[j]'IJ6/j{l (Condensing unit) 

- ~1LL'VI't.!{l~~[j]~{j~8{l';j~'U1~ft:JJ~8'IJ1~G'I~[j]'Jn ~1:JJ11~{lii[j]'II'J1~'Vl1~';j~'U1~ft:JJ~€J'IJ 
- 1Pi1LL'VI't.!~~~[j]~~~€J~LL~~LL';j~ i.'f1:JJ1';jtl';i€J~-r'UJ1'V1UnLLft~LL';j~Gt'IJi.'f~LVi€J'IJ'l1nm';j'Vh~1'IJ1;{ 
- ~€J~g[j]~[j]n'U'~f'IJ'VI~€Jf.JU~l~LL~{lLL';j~ t[j]~:U1i.'f[j]';j€J~-r'Um';j~'IJ;)1:JJ:JJ1;)';j~1'IJNf.J~;), 	 ~ v 

- ~€J~11';j~CJ~v;1{j'Wu€JCJn-;i1 300 ilft~L:JJ;)';j t[j]~';j8'U"lIl'lf!l8'IJL[j]'IJ6B~ a1'V1-r'Un1';jed€J:JJ'li1';j~
~ 	 ~ 

- ~1LL'VI't.!~~~l'l~~"lI[j]fl€J'lJLl'l'IJ6B~~€J~l~ ri€J 1~Lfi l'lL~CJ{l~~';j'Um'IJ'U~L'JfJJ'Ii'1~LflifJ~• 
- ~€J~;]l'l~~1'IJ~1LL'VI't.!{j~6!i€J:JJ'th;j{ll~8~1~i.'f~l'l1n LLft~lJft€Jl'l.n~, 

4.3 	 m';j;]l'l~~€JlJmrufl1'Uf!l:JJ€JfJJ'VIflil
it "Of \I 

- 'VI1 nl1m';j~l'l~~€JlJmrufl1'Utll :JJ€J fJJ'VIflii ~€J~~l'l~~1'IJIP'h LLVI't.l{l~1l'l€JfJJ'VIflilfl1~1'IJ~€J~l;{
'i '4.. \I 	 " \I 

- ~lJn';jrufl1'U~:JJ~ru'VI.fJii"llijl'lloU'i.'f1 ~l~ ~8{ll-tli.'f1fJ1~;)1:JJ:JJ1;)';j!1'IJ~f.J~;) 
4.4 	vJ€Ji.'f1';jvl1fl11:JJLV'IJ LLft~vJ€JJ1v1{l~€J~~n~[j]~~'J1~LL'IJ'JvJ€J~~ n~11l~L'VI:JJ1~i.'f:JJL~fJ'U~€J~ LLft~vi€J~"l n~11~€J{j 

~:JJ~1CJn'IJ1'IJ ~"lif vi€Ji.'fT:ivl1fl11:JJLV'IJ vi€JJ1v1{l vJ€J~€J~i.'f1~1~ LLft~i.'f1~~'l!'l!1ruIPh~ '1 i.'f1:JJ1';jfl;]l'l~{ltl'l~loU' 
1 d .d 'I'" CIJ .ICIJ d I t 'I 

';j1~f!l';j€J'U'Vl€J 'Vl€J8 nLL'U'U:JJ1L'W€J b"ll{j1'IJn'U';j~'UUu';j'U€J1n1vat 'Vli.'f1:JJ1';jfl'Vl'IJ~€Ji.'ffl1'W€J1n1vat'Vl~fl1~ b'IJLLft~ 

fl1~'IJ8n€J1fl1';jl~LtJ'IJ€J~1~~ 'II'lJ1l'l"ll8{j';j1~fl';j€J'UvJ8'l~~€J{l'U';j';jlilvi€J ~1{j '1 ~~n~11lml'l ~hlLU~l'lLL't.!'IJ 

'l'IJ L fi 'IJllJ 

4.5 	 m';j~l'l~{j';j~'U'UlvJvh a1'V1-r'ULfl~8{llJ-r'Ummvat., t~LiJ'lJllJ;)1:JJ:JJ1;)';j!1'IJm';j~[j]~~'Vl1~lvJcrl1a1'V1-r'UlJ';jlH'Vlvatl'V1~ 

Of 

5. n1~~i.'faU~a~n1'~~~~ 
Q ~ I 0 ~ 

5.1 	 m';j'VIl'li.'f€J'Um';j;)l'l;)~';j~'U'U'VI8i.'f1';j'Vl1f!l11:JJLCJ'IJ 

- n1';j'Vll'li.'f€J'U~1CJfl11:JJ~'IJ tVlm~:JJn1"l1l'IJt~Wil'IJ;{"lCJfl11:JJ~'IJ 1,035 fitftlJ1i.'ffl1ft L ih,h~'U'Uvi€Ji.'fT:ivl1v 

fil11:JJL~'IJ Lrl€JL1ft1Ch'IJ 30 'IJ1V1 LLlK'Jfl11:JJ~'IJ'l~~€J{lhlftl'lft{j 
- m';j'VI1~4'11~L~:JJn1"l11'IJt~';iLIil'IJ~1CJf!l11:JJ~'IJ 1,035 fitftlJ1i.'ff!l1ft L'Ii'1~';j::'U'Uvi€Ji.'f1';jvl1f!l11:JJL~'IJ 'l1nJ'IJ 

l-tlJ1i.'f~'VI1~hvi€J Uft~;r€J~€J ~€J~l:U:Ui.'f1';jvl1fl11:JJL~'IJ4'1v111~Lfi [j]~€J{ji.'f~ 
5.2 	m';j'Vl[j]i.'f€J'Um';jvi1{j1'IJ'II8~Lf!l~€J{llJ-r'U€J1mvat"1 

- ;)';j1 'li.'f€J'Ufil11:JJ~'IJ'IJ8{li.'f1 ';jvl1fl11:JJ L~'IJ1'IJ';j~'U'UlJ-r'U€J1mvat ~€J~L iJ 'lJllJ\PI1:JJ:JJ1;)';j1l1'IJ~f.J~;) 
Q:;: .. • d I v lla1 jJ, 4 

- ;)';j1'li.'f8'Um';j;)l'l;){j"lll'lLfil';j8~L'\J1ft:JJW'IJ LLft~"lIVlfil1'ULL'IJ'IJ ;)eJ{j :JJ:JJm';jl:'l'IJi.'f~L 'VleJ'IJ, 	 . ..1-'!'! d .d • ICIJ 'I III III ~ _! I dill", 0 


- ;)';j1'li.'f€J'Um~LLi.'f1l"l"i1'VlLf!l';j8~u';jtJeJ~mvatb"ll ;)eJ{lI.1l:JJ1nm1'Vl~f.Jft~n1'V1'IJl'l 


d 	 c,QJ 114

5.3 	 m';j'Vll'li.'feJ'UeJ'IJ'l ;)1:JJ:JJ1;)';j1l1'IJm';j;)l'l;){l'lleJ~~f.Jft;) 
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!II 	 "" d Old """'1l8""'r.lZt !At ... d1U'VI£) 3.1":1· 3-1.,.1. ~ LIJ1 L'tJfl"J.:J'VI: -tntIfli:J1.:j£).:jtfl'tJ'VI: RMIS-094/2563 

1II3J1f1L1II~ : 

",.,j '" ",.,j .... '" "" d ., '!:'i' '" '" "'.... .,j


( 1) ~fJ'IJ"lJtlLi.'I'lJtI~fNlfJ'IJ Catalogue VI':imtlfli.'l1':iLLM1~':i1fJ!;'I::LtlfJlPl'Vl1~b'Vlfl'IJfl'Vle:ltlfl LVI blPl fJ~llJ!;'I ~ :lJ1W':itl:IJflU fl1':ifJ'IJ 
"' '" "'''' "lJtlLi.'I'lJtI 1Pl~'IJ 

(1.1) Lfl~t1~t1i'UtI1fl1fi1"bl'iEJ Catalogue Vl1t1b£)fli.'l11~~mhd''il::~t1~':i::1.JllJ~~.nru'' i'IJ "IJ'lJ11Pl'Vi1fl11:IJ L~'U 
fl11:IJa1:IJ11t11'IJfl116'l~!;'I:lJL~'IJ SEER LL!;'I::~t1~bbalPl~';hllJ~\91ilru;j LL!;'I~i'IJ'lltl~Lfl~t1~t1i'UtI1fl1fi1" ~La'Utll~ 

.... d tI 0 1'" t dfl11':iU':itl.:l:IJ1\91':i~1'U\911:IJ'Vlab fl'lltl~ PEA.· fl1V1'IJ1Pl IPlLLfl Lfl':itl.:lVl:IJ1EJ :lJtlfl.1155 :lJtlfl. 2134 LL!;'I::url1fl"" 	 .. 
• I .., 1".I.'!:I . ."., '" d .. 	 ",. ... 1·'1"'u':i::VlfJlPl lm1LU'E1':i 5 b'IJ mru'Vl Catalogue VI':itlLtlfli.'l1':iLbi.'llPl~':i1fJ!;'I::LtlfJ"'VI1~ L'Vlfl'IJfl :IJ ~ Lbi.'l~.:I 

bfl ~ tI ~VI:lJ1 EJ:lJ1 ~1!1 'IJ ~~ fl ~11 ~~ 'U;r tI La 'U tI ~'El~ ~ 'UbU tI '4 ty 1 ~ LLi.'I IPl ~ bfl ~t1.:1 VI:lJ1 fJ :lJ1\91 ':iJi1 'IJ 
.Q..QJ tf QJ-I IV 0.1 ..JiI II" 

llJ!;'I~.nru6f1'El~a1V1m':i:IJIPl.:lfl!;'l11 :lJ1W':itl:IJflUfl1':ifJ'IJ"IJ'Elba'IJ'ElmfJ, 
(1.2) vi'Ela1':i'Vi1fl11:IJL~'IJ 
(1.3) u'U1'U~:lJvitla1':i'Vi1fl11:IJ L~'IJ 

(2) 	~i'U~1~1\J ::~'El{!'li'El:IJ Lb6d:IJtI1fl1':ia1'IJ~LiilfJVl1EJ L~ tI{!1\J1fl fl1':i~~~.:Il~L~EJU~t1 fJ ~1:IJa.n1W L~:IJ 
'\I 

(3) 	 uj'El~IPl~{!Lfl~t1~t1i'UtI1fl1fi1w;\'1 ~i'u:h:JI\J::~t1~mm::uu1'rlVJ1L;r1nU':i::UU1:WVJ~IL~:lJI\J'lJLL~1 La~I\Jt'l1:IJ1':it11i{!1'IJ1~ 
(4) 	 ~i''U-.ij1{j1\J::~'El{ji'utb::n'IJfl1':iLLm"IJ Lt1~eJ'lJVl1'El'litl:IJ LL6d:IJ~t1 fl':iW'l'l floff'IJ~"Ii'1~IPlL~ fJVl1 fJ VI~m~'El:IJl"lru.n1W 

el'IJL~'El{j:IJ11\J1flfl1':illJ~~ LL!;'I:::fl.1':i~~~{!hjfib-WfJ{!WtI VI~'Ellitltlmw~ilflru.n1w~1 blPlfJ1:W~IPl~hl-ii'~1fJl~ 6'j ~{!~'IJ•• 	 I 

L;]'UL1!;'I1 ·1 ijir'U1\J1fl1'IJ~~i''U-.ij1{ja~:lJtI'U{!1'U OJ 

,(5) ~i'u-.ij1~1\J:::~'El{j~1LiJ'lJfl1':itli''U~1':1~1:IJ11':i::1'U-d1~i'utI':i:::n'Uflru.n1W 1 ij b~fJl~'Vi1fl1':itli''U'''1~ 2 L~tI'IJmtlfli'{!
. '\I • 


IV v 


':i1:IJVI{!VI:IJ~ 6 fli'{! 

1 

2 

3 

4 

5 
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II 
'VIU1 5 ~1n 5 

..3",..Ifl.dl1I 11..1 II ",..III 
':i1t1m':iLi)nfl1':ilil1fl'lJ'VI~fJU'tJi)LflUi) ~~.ai).:IfJU1I1\1'ii)lIn'Um':itlU'tJi)tflUi) 

".""''1<:>''"''''..... ,<:1 b~~~lULL~6't~';j1~m';j) 

" VQ. QJ.c::t 

~~6't~ ~;:J1.I 

1.1 bfl~8-l'IJ-r'Umfl1fi1'1~~ CataLogue vr~8b8flfl1';jil{)fl6'l1'd"il~~~N 
';j~'U~~~flru" j1.l "lI1.I1~vi1fl'd111L~1.I fl'd111f11111';j€lt1.Ifl1';jG'i-l6't1l. . ~. . 

L~1.I SEER bb6't~~8~bbfl~,:rh~~~ilru"bb6't~j1.l"ll8~bfl~8{)U~'UEl1mfil.. 
,viLfl1.I81;)fl1';j~'U';j8-3111~';j~1U~111viflLU fl"ll 8-3 PEA n1vr1.l1Pl 

1;)bbri Lfl~8~vr1l1~ 1I8fl.1155 1I8fl. 2134 bb6't~il6't1f1U';j~vrEi~ 
1'V'l-rl1b'U8i 511.1fl':iwvi Catalogue vr~8L8nfl1':ibbfl~-3':i1~6'tta~~~ 

"'1!'1 ... .d .., 1 ....d ...
'VI1-3L'VI fl1.lfl 11 L~ bbfl~-l Lfl';j8-lvr1l1~111~':i~11.1~-3 fl6't1'd ~~1.I"lI8Lfl1.I8 

~8-l~1.Il'U8~~'~bbfl~-3Lfl~8-3vr1l1~1I1~':iJ11.1 
....., .d... ... 

UM<:>ItI'::I·........."". 1......,,""'1'1 1I1~';j811f1'Um';itl1.l"ll8Lfl1.I8~'dti 

1.2 DG'i~ 

1.3 DG'i-l 
2 

ClG'i-l 
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'l/l'U1 1 l\I1n 5 

C3 Schedule of detailed requirement 

~ 

LfI'U~t1'i::n';U;1'i1f111: 
PEA 

Item 
Material No. 

1 

2 

3 

DescriptionQuantity 

o d. '1S1 '1 .. !1I I Qjcl I~" 
'VJ1fl111JLtI'lJl,~ : UJ'lJ8flf111 13,000 'U.'VI.~.~8"lf11,1J.(l 

5.(jfl1JLEI'lJ1;r : 1~UeHJn11 400 flfl'U1f'1n'W~~8'IJ1Vi 
'II • 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 
'1 111 I -=tel 1~1 OJ" 

: 1.1J'lJ8t1f111 12.85 'U.'VI.~.~8"lf1 1J.:j/1~~ 

'.i~'U'U~1t11'WL-iJ1 : 230 ± 10% lla;i 1 b'Wa 50 L~'.i~i 

'W~81J8'llm~lhJ':i~fl8'U bba~m':i~~~.(j• 

l1 ... !V' c1c1, JJ", .... 
: UJ'lJ8t1f111 15,000 'U.'VI.tJ.~8"!!1UJ.(j

'II 

5.(lfl1Jba'IJ1;r : i.1lUeltlfl11 400 ~fl'U1f'1n'i~~el'IJ1Vi 
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

1 111 I ':=;4 fJ.,,. .... Q.I~ 
: 1J'lJeltlf111 12.85 lJ.'VI.~.~el"lfdUJ~1~~ 

':i~'U'U~1t11'WL-iJ1 : 230 ± 10% l1a;i 1 b'Wi1 SO Lih~i 

'W~el1J~'llmru'll':i::flel'U LLa~fl1':i~~~.(j 

..J .1'" .. :; ..J.J '" ~ JI '"I 

-q~ Lfl':i8.:JlJ':i'UEl1fl1f'1LL'U'ULLtlflt'l1'U ~fI~,:jLfl18.(l\;"l,:jfl1JLtI'ULL'U'U~,:j'W'U'VI':i8LL'U'U Lb"ll1'U 
ci ci ,,3 
1J11t1a~Leltlflfl,:j'U : 

vi1fl111Jba'U1;r : 1~uar.Jfl';h 18,000 ;j.Vi.EI.~8i111J.:J... 
5.(ja1Jba'U1;r : i.1lU8tlfl';h 600 ~fl'U1f'1n'i~~el'IJ1Vi 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: i.1lUelflfl'h 12.85 u.Vi.~.~eli111J.(j/1~;i 
'.i:B'U'U~1t11'WL-iJ1 : 230 ± 10% l1a;i 1 b'Wa 50 Lih~i 

II tf c.. t 
'W'.iel1J8t1mruU'.i::flel'U bLa::fl1'.i~fI(Il.:J, 

TtSP 

PEA 



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 
II... ... d 1.1'" .J II 1.1 tltJilt1.1flel1~el~Lall\ll: RMIS-094/2S63 : LfI':iel~ ':iUel101f'1tLUULLafllil"JU 'W':iel2Jel fl':iN ':iZflelU tLaz• 

C3 Schedule of detailed requirement 

La1lvltJ1Zfl1f111f11: 

PEA 
Item 

Material No. 

4 

5 

6 

Quantity 

'Ilfl 

'Ilfl 

Description 

d .1.... ... ~ d '" ~ ••~ ...I I 

Lfll"El~u,.tl81fl1!31LLUULLCJflt;'/1'U tolfl~,:jLfll"8,:jt;'/,:jmJW'ULL'U'U~.:l'Vi'UVI"elLLtltlLL'lJ1'U 
... c! .... 3 
1J,.1Ela:mlElflfl.:J'U : 

vi1fll111JL~'U'l~ : 'WU8Elfli1 20,000 ;j.Vi.tJ.~8~112J.:l
'U 

~.:Ja1JL~'U'l~ : 'WU8CJfl11 600 afltl1fllfi'W~1'i8'U1Vi 
'\I • 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 
lt.l I .c::{.c::{ .~., Q,ltf 

2J'U8ElO11 12.85 tI.'VI.~.~8"l11b1J.:J/1~~: 'l 

':i~'U'U~1El1'WL-rr1 : 230 ± 10% ba~ 1 L'Wt;'/ 50 L~':i~~ 

'Vii82J~tJfl";jrutl"~fl8t1 LLa~fl1,.;jfl~':] 

Lfll~8.:]tl1''U81fl1!31LL'Uti LLEln~1'U ~fI~.:JLfll~8':]~.:Ja1JLS'ULL'UtI~.:J~'UVI~elLLtltILL'lJ1'U 
c! c! .... 3 
2J"1Ela~t8CJflfI.:J'U : 

0' ~ '1 i.t 'L.! JJ I .cd cd I J., 'i 
'VI1fll112JLEl'Ubfl : 1.6J'U8ElO11 24,000 tI.'VI.El.1Jl8"l11 b2J.:J... 
.J '" 'I v 'I.! v I ~••I I ...
6'1.:Ja2JLCJ'Ubfl : 1.6J'U8CJ011 800 ~fl'U1fllnJ~IJl~8'U1'V1 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

1 1'" I .c:::«Cll sJ.t'i uff 
: lJ'U8ElO11 12.85 tI.'VI.~.~8"l11b2J.:J/1~~ 

"~'U'U~1El'l'WL-rr1 : 230 ± 10% l1a~.1 L'W~ 50 L~"IJl~ 
'" W~82J~tlfl";jrutl,.~n8t1 LLa~fl1,.;jfl~':] 

... c! .... 3 
1J"1Ela~LelElflfl':]'U : 

6 <i. '1 v
'VI1fll111JLEl'Ubfl : 

'1.! v I ... ... I lJ. "i
l.6J'UelElO11 26,000 tI.'VI.~.~8·(l1b2N 

~~a2JL~'U'l~ : 'hiU8Elfl'h 800 ~fltl1flln~~1'i8'U1Vi 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: hiU8Elfl"h 12.85 ;j.Vi.CJ,1'i84'1i[1J,:]/1~f1
'U 

"~tltI~1El'l'VJLoih : 230 ± 10% l1a~ 1 L'W~ 50 L~"~~ 
'Vii81J~tlfl";jrutJ"~fl8t1 LLa~fl1,.;jfl~.:J 



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 


TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 

(3 Schedule of detailed requirement 

La'tl~'lh::n1~11fil1: 
PEA 

Item 
Material No. 

7 

8 

9 

Description 

-=I -=I QJ.d " 
lJ';i1f.1a:mw~~..:I'U : 


vi'1f1d1lJb~'Ul~ : UlUewn11 30,000 u:Vi.f.I.~a.a-dtlJ{I

'U 

61{1alJ b~'U1~ : hiumJn11 900 ~mJ1f"1n~\Jl~a'U1Vi 

SeasonaL Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: hiuaf.ln11 12.40 u.Vi.~.~a.a-dtlJ{I/1\Jl~ 
';j~\J\J~1f.11'rlb-n1 : 230 ± 10% tda~ 1 b'rla 50 b~';j\Jl'll VI~a 

400 ± 10% tda~ 3 b'rla 50 b~';j\Jl'll 

~¥alJatlmohJ';j:ma\J bba~m';j~~~{1• 

... ... '" JI 
lJ';j1f.1a~baf.l~~{I'U : 


vi'1m1lJb~'Ul~ : hluaf.lfl11 32,000 u.Vi.f.I.~a.a-dtlJ{I

'U 

a{lalJb~'Ul~ : hlumJn11 1,100 an\J1f"1n'rl\Jl~a'U1Vi 
'U • 

SeasonaL Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: hluaf.lfl11 12.40 u.Vi.~.~a.a-dt:lN/1\Jl~ 
';j~\J\J~1f.11'rlb-n1 : 230 ± 10% tda~ 1 b'rla 50 b~h\Jl'll VI~a 

400 ± 10% tda~ 3 bYJa 50 b~';j\Jl'll 

~¥alJatlmrutl';i~na'U bba~m';i~~~~• 

.r::::I CII QJ.c:I " 
lJ';j1f.1a~baf.l~~{I'U : 

vi'1m1lJb~'Ul~ : hluaf.lfl11 36,000 u.Vi.f.I.~a.a-dtlJ{I
'U 

61{1alJb~'Ul~ : 1~umJn11 1,200 ~n\J1f"1n~\Jl~a'U1Vi 

SeasonaL Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: 1~uaf.ln11 12.40 u.Vi.f.I.~a.a-dt:U{l/1\Jl~
'U 

';j~\J\J~1tll'rlb-n1 : 230 ± 10% tda~ 1 b'rla 50 b~';jlil'll VI~a 

400 ± 10% tda~ 3 b'rla 50 b~';j\Jl'll 
" ~¥alJatlmrutl';j~fla\J bba~m';j~~til{l• 

Quantity 



12 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 
flLtlfil~1~i)~U;I"llii: RMIS-094/2563 : Lfil~t)~tli'tlt)1n1f1LLtltlLL!lnti1u 'Wit)3.I~tln·:n;utl~::nt)tI LLa:: 

... ~ 
n1~flflfl~ 

C3 Schedule of detailed requirement 

LiI"lliitJ~::n1fl~1fil1: 


Item 

10 

11 

PEA 
Material No. 

Quantity 

"qV1 

"q(;l 

Description 

.,.j .1'" ..J .. ~ .,.j I d ,~ftft-Hft" ... 
~f1':iel-:l u':i'U€l1 f11f!1~~'U'U bbeJfll:l'd'U fl~Wl~Lf1':iil..:Ja..:J~UJ beJ'Ubb'U'Ufl..:J~UVI':iilLL'U'ULL'!I'd'U 
<01 e{ ",3 
tl':i1Elil~belEl(il(il.:j'U : 

o ¢;i'1!U

V11m111beJ'U~V1 : 
l'iJ I .ct,q ,.l,'Y
lIUeleJn11 40,000 'U.V1.~.fl'El"lf1~tl~ 

I d ~ II
a-:liltlbeJ'Ub(il : 

'L! '" I ....1 I e{

UJ'UileJn11 1,300 ~fl'U1f'1fll'lVlfleJ'U1V1 

SeasonaL Energy Efficiency Ratio (SEER) 
'I.! II I <01 <01 ,~ 'i "' .. 

: UJU'EleJn11 12.40 'U.V1.~.fl'El·o1 ~tl.:J/1flfl 

':i~'U'U~1eJlwb.zJ1 : 230 ± 10% biltJ11 bwa 50 L~":iflBii VI~'El 

400 ± 10% b'diltJ13 l.wa 50 b~":iflBii 

Lf1~'El~tl-r'U€l1n1f'11.1.'U'ULLEm£'l1u ~(;I~~Lf1~t).:J£'I.:JiltlL~UL1.'U'U~(;Ill.JiJ~ 
GI q u-N 
tl":i1eJiI~LeleJ(iI(;I.:JU : 

'1JU. ctct t It,.
vi1f111tlL~UUl : btlUeJeJn11 12,000 'U.V1.~.fl'El"lf1btl.:J 

~~ilaJL~uUl : hlu'EleJfl';h 350 iln'U1f'1nwfllJi'ElU1Vi 
'IJ 1 

SeasonaL Energy EffiCiency Ratio (SEER) 

: ll.iU'ElElfl';h 12.85 u.Vi.~.IJi'El.a-1hJ.:J/1fltJ1 
: 230 ± 10% b1i1tJ11 bwa 50 ~~":iVlBii 

ct cd QJ': 
aJ":i1eJiI~1.'EleJ(;I(;I.:JU : 

f'! 'I.... 'I.!.... I <ole{, ~'i.,
vi1f111tlLCJU~1il : UJU'EleJn11 15,000 'U.V1.~.fl'El"01UJ.:J 
..J d'l'" 'I'''' I ....1' <01l:I.:JiltlLtlUb(;l : btlU'Eltlfl11 500 ~fl'U1f!1fll'~flfl'El'U1V1 

Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 
'L.. !i.I I ctGl I iI."l IV 

: UJU'EleJfl11 12.85 'U.V1.~.fl'El·o1 ~aJ~/'dflfl
G 

':i'~'U'U1ii1eJlwb.zJ1 : 230 ± 10% b'diltJ11 bw?l 50 b~':i'flBii 
~'!'Eltl'Eltlmnhh:::fl'El'U bbil~n1':i~(;I~.:J• 
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(3 Schedule of detailed requirement 
d 

ta'tl'VItl'i~n1ti1'ii1A1: 

Item 
PEA 

Material No. 
Quantity 

"q(Pl 

Description 

... ... OJ Jf 
1I'l1tJli'l~LiltJ(Pl(Pl\l'IJ : 

l'i1fl11:UL~'lJl~ : 'WUilmr:h 18,000 ti:Vi.~.~eli1L:U\l 
5\1allL~'lJl~ : 'Wuelml':i1 500 ~n'U1fl1nvt\JI~el'IJ1'V1 
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

11 • II I Q .t:I I J., T.... QJ If 

: bll'IJeltln11 12.85 'U.'Vl.~.\JIel"ll1IJ.J\l/1\J1\J1 

';i~'U'U~1EJ1'VMh : 230 ± 10% l1li'l1'11 LWr;1 50 L~'l\JI"ll 

Y4~el:Uel'\.Jmru'lh:tlnel'U LLli'l:::n1';i~(Pl~~• 

d .1'" • '" ~ d.J '" ... '" LflI'lel>!lu'ii'Uel1n1fl1LL'U'ULLEJtlr;11'IJ ~(Pl~>!lLflI'lel.:jj;1\1li'l:ULEJ'lJLL'U'U~(Pl~WI 

G:il ..::If Q.I :i'" 
1I';i1E.1li'l~LelE.lilil~u : 

l'i1m111L~'lJl~ : 'Wumln';h 24,000 U:V1.~.~Eli1111\1 
G'I.:jli'l:ULelIJ1~ : ll.luelfm';h 600 ~tl'U1fl1nvt\JI~el'IJ1Vl 
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 

: ll.luElE.ltl";h 12.85 ti.Vl.~.~El~1111\1/1~1'1 
';i~'U'U~1EJlwL-rr1 : 230 ± 10% L1li'l1'11 LWr;1 50 L~';i\JI"ll., 
Y4'elll~tlmru'\.J'l:tltlel'U LLli'l~n1';i~(Pl~~ 

Tt5P 
PEA 
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'~PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 


TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION 

~.!-~ 

.1 .... .,J ..I .1'"' ....I J! • i "'.1 ... ~ 'MU1 2 ;)1n 2flLlJflID"HIil~LfI'UVI : RMIS-094/2563 : Lfl1ID-1lJ1UID1n1f11LLUULLSnli111J 'W"';}ID3JIDlJn1tUlJ"a::nIDU LLfI::n1'iPlflfl-1• 

C4 tULfl1JID"a1fl1 
.,J 

LfI'UVlU"a::n1f1"a1fl1 : 

.. ... 
NNflPI: 
OJ 

..I .. 
Lfl"aID-1'M3.l1f.1n1"afl1: 
.1 ..... 
lJ1::LVlfII~NflPI: 

.,J 
LfI'UVI ...'"' '"' "a1fl1'i1:IJ"a1f.1f1::LIDf.lfIit "a1fl1f1il'M1J1f.1i11J11J'mfl'Wfl'l <i <i 

LLflPlPl1f1IDn 

12 bl"l ~8~tJi''U 81 n 11"11.1. 'U 'U bbfJ fl ?l1'U 9i ~ Jf~ b~~eJ~?l~ fllJ u 'U'U9i ACJU~ '!J 'U1 Avi1 f'l11lJ b~'U1a.JileJ fJ fl11 
4d I d"., ~ f/ q ~ 

15,000 'U.'V1.tJ.(Jl€l'1l1blJ~ 'Vf'H)lJ8tJfl'HlJtJ~;lfl8'U UG'1;lfl1~(Jl\i1IM
~ , 

• ttlV .J 4 ~ .cd t ~ *' 
bl"l~8~ U~'U €l1 n 11"1 u 'U'UUtl fl G'i 1'U \i1\i1 (Jl~ bf'l~eJ~tHG'1lJ U'U 'U (Jl \i1CJ'U-3 

Q4 I~., V ~ 4:; 

13 

18,000 'U.'V1.~.\i1eJ'1l1blJ~ Vi~8lJ~t1mrutJ~~fleJ'U U1.1~fl1~(JlIil(Jl{l 

14 bl"l~8~tJi''UeJ1fl1I"1bb 'U'UufJmb'U ~IilJf-3 bf'l~eJ~a~1.1lJU'U'U~ flCJU{l '!J 'U11il'l'i1f'l112.Jb~'U1a.jtieJ fJ n';11 
24,000 ii:VI.~.iieJ~1tlJ~ Vi~alJ~t1fl':itUtJ~~fl€l'U UG'1~fl1~~IilJf~ 

~\i1 'U1'V1 'U1'V1 

'1l\i1, 'U1'V1 'U1'V1 

'Illil, 'U1'V1 'U1'V1 

-.rSP 
PEA ~1f'1'1~1lJ 

'U1'V1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.3 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 

 

 

 

ท่ี 
ข้อก ำหนดของ PEA 

หน้ำ / ข้อ 
รำยละเอียดข้อก ำหนดท่ี PEA ต้องกำร ข้อเสนอท่ีแตกต่ำงจำกข้อก ำหนดของ PEA 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่างจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ PEA 

รำยละเอียดไม่แตกต่ำงฯ 

ลงช่ือ ...................................................... 

       (........................................................) 

ต ำแหน่ง .................................................. 

มีรำยละเอียดทีแ่ตกต่ำงฯ (กรุณำกรอกรำยละเอียดในตำรำง) 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่ำงจำกรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ PEA มำในระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่องแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ียื่นเสนอ 



 

 

 
 

1. รายละเอียดทั่วไป 

อุปกรณ์ รุ่น 

ผลิตภัณฑ ์ ประเทศ 
 

2. ฐานแหล่งผลิต (ให้ท ำเครื่องหมำย  หน้ำฐำนแหล่งผลิตของอุปกรณ์) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 

กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสำรเพื่อยืนยัน เช่น 

- ใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร

จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสำหกรรม …หรือ 

- ใบรับรองระบบคุณภำพของกระบวนกำรผลิต ตำมมำตรฐำน ISO 9001 …หรือ 

- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ร.ง. 4 

หมายเหตุ :  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มยืนยันฐำนแหล่งผลิตมำในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มยืนยันฐานแหล่งผลิต 

 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

ลงชื่อ ............................................................ 

       (...........................................................) 

ต ำแหน่ง  .................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.4 แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.6 บทนิยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
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