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รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ประกวดราคาเลขที่  SMC-CM-06-2020 

งานจดัซื้ออุปกรณส์ื่อสาร Cellular Equipment For Field Device Interface      
(Cellular Router) จำนวน 919 ชุด เพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการ

จ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี SMC-CM-06-2020    

งานจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment for Field Device Interface (Cellular Router)  
จำนวน 919 ชุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนยส่ั์งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตามประกาศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ลงวันที่  …………………………………………. 
     ----------------------------------------- 

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฟภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สื่อสาร 
Cellular Equipment for Field Device Interface (Cellular Router) จำนวน 919 ชุด เพื่อเชื่อมต่อ            
อุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด 
ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 เงื่อนไขประกวดราคา (เพ่ิมเติม)  
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

  1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน 
   (1)  หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

 2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
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  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟภ. ณ     
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
    (ก ) ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้ นส่ วนจำกัด ให้ ยื่ นสำเนาหนั งสื อรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   
   (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้ารว่มค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
   (4) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพ่ิม พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์จะสร้างบัญชี เอกสารส่ วนที่  1 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
   (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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   (5) เอกสารใบรับรองผลการทดสอบ Type Test Report ของอุปกรณ์ที่เสนอตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิคเลขที่ RMIS-102/2559 : Cellular Equipment For Field Device Interface (Item2) 
   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์จะสร้างบัญชี เอกสารส่ วนที่  2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 4. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(สำนักงานใหญ่) 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟภ. ให้ส่งมอบพัสดุ 

  4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
สื่ อ ส าร  Cellular Equipment for Field Device Interface (Cellular Router) พ ร้ อม อุป กรณ์ ป ระกอบ        
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล่าวนี ้กฟภ.   จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
  4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้  
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ….....................................…… ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
  4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก่ กฟภ. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
  4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม           
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กฟภ. จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กฟภ.จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี         
การกระทำดงักล่าวและไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ กฟภ. 
  4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
   (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่ าเพ่ิม  และ ภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
   (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการ เสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 5. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า 5,000,000 บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์  โดยใช้หลั กประกันอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อไปนี้  จำนวน 875,260.00 บาท               
(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 

5.2 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่ อบริษัทเงิน ทุนที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดั งกล่ าวมาให้  กฟภ . ตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่….....................................……ระหว่าง
เวลา….....................................……น. ถงึ….....................................……น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
    (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
    (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้ าร่วมค้า 
รายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 หลั กประกันการเสนอราคาตามข้ อนี้  กฟภ . จะคืน ให้ ผู้ ยื่ นข้อเสนอหรือผู้ ค้ ำประกัน 
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้ ยื่ นข้อเสนอรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่ งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่ เกิน 3 ราย 
ให้คืนไดต้่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบีย้ 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
  6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจากราคารวม 
  6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 
  6.4 กฟภ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผัน ในกรณดีังตอ่ไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กฟภ. 
   (2) ไมก่รอกชื่อผู้ยื่นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคญั หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ 
  6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กฟภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กฟภ. มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรอืไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกลา่ว ไมเ่หมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
  6.6 กฟภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กฟภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กฟภ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กฟภ. มีสิทธิที่จะไม่รับ
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ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสยีหายใดๆ จาก กฟภ.  

  6.7 ก่อนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 7. การทำสัญญาซื้อขาย 
  7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 
วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กฟภ. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได ้
  7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน    
5 วันทำการ หรือ กฟภ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือ ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กฟภ.
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กฟภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังตอ่ไปนี้  
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
   (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
   (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซ่ึง กฟภ. ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  กฟภ. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อ
ขายหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ และ กฟภ. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  

 9. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 
ซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 10. การรบัประกันความชำรุดบกพร่อง 

  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง  
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 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  11.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซือ้ครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณลงทนุประจำปี พ.ศ. 2563   
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ กฟภ. ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ จากงบประมาณลงทุน
ประจำปี พ.ศ. 2563 แล้วเท่านั้น 

  11.2 เมื่อ กฟภ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอ ซ่ึ ง  ก ฟ ภ . ได้ คั ด เลื อ ก แล้ ว  ไม่ ไป ท ำสั ญ ญ าห รื อ ข้ อ ตก ล งซื้ อ 
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ 7 กฟภ. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จ ะ พิ จ ารณ า ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งา น  ต าม ระ เบี ย บ ก ระท รว งก ารค ลั งว่ า ด้ ว ย ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแ ล ะ 
การบริหารพัสดุภาครฐั 
  11.4 กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
  11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กฟภ. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
  11.6 กฟภ . อาจประกาศยก เลิ กการจั ดซื้ อในกรณี ต่ อ ไปนี้ ได้  โดยที่ ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กฟภ. ไม่ได ้ 
   (1) กฟภ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอทีจ่ะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
   (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก       
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
   (3) ก ารท ำก ารจั ด ซื้ อ ค รั้ งนี้ ต่ อ ไป อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม เสี ย ห าย แ ก่  ก ฟ ภ . 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (4) กรณี อ่ืนในทำนองเดียวกับ (1 ) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 13. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
  กฟภ. สามารถนำผลการปฏิบั ติ งานแล้ ว เสร็จตามสัญ ญ าของผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ ได้ รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับ กฟภ. ไว้ชั่วคราว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
……………………..….(วัน เดือน ปี)……………………… 
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เงื่อนไขประกวดราคาเพิ่มเติม 

งานจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) 
จำนวน 919 ชุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 การประกวดราคาในครั้งนี้เป็นการประกวดราคางานจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment 
For Field Device Interface (Cellular Router) จำนวน 919 ชุด เพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบ
ศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอุปกรณ์จะต้องมีรายละเอียดทางเทคนิคและฟังก์ชั่นการ
ทำงาน ตามข้อกำหนดทางเทคนิค RMIS-102/2559 : Cellular Equipment For Field Device Interface 
(Item2) ซึ่งต่อไปในเอกสารประกวดราคานี้จะเรียกว่า “พัสดุ” 
 พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดเพ่ิมเตมิ ดังต่อไปนี้ 

 1. คุณสมบัติของผูย้ืน่ข้อเสนอ 
                  ผู้ยื่นข้อเสนอตามประกวดราคานี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบุในเอกสารประกวดราคา     
เลขที่ SMC-CM-06-2020 นี้ทุกประการ หากมีผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามระบุเอกสารประกวดราคา
ข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมร่ับพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 
 2. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
        2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสาร Statement of Compliance ในรูปแบบของตารางและ
ต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวพิมพ์เท่านั้น โดยจะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เสนอตามข้อกำหนดทาง
เทคนิค เลขที่  RMIS-102/2559 : Cellular Equipment For Field Device Interface (Item2) ซึ่งตาราง 
Statement of Compliance จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดช่องต่างๆดงันี้ 

ก) เลขหวัขอ้หรือหัวข้อย่อย (Clause or sub – clause number) 
ข) ชื่อหัวข้อหรือหัวข้อย่อย (Clause or sub – clause name) 
ค) สถานะของการยอมรับข้อกำหนด (Compliance Status) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเลือก

รหัสใด รหัสหนึ่งในช่องนี้ เพื่อแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอยอมรับข้อกำหนดหรือไม่ ดังนี้ 
- “C” หมายถึ ง สามารถทำได้ ตาม (Compliance) หรือ ดี กว่ า (Enhance) 

ข้อกำหนด 
- “N” หมายถึง ไม่สามารถทำได้  หรือทำได้ไม่สมบูรณ์  (Non-Compliance) ตาม

ข้อกำหนด 
ง) การอ้างอิงไปยังเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค (Proposal Reference) การยอมรับ

ข้อกำหนดของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสอดคล้องกบัรายละเอียดของเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องระบุในช่องนี้ให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดว่าอยู่ ณ ตำแหน่ง
ใดในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยให้ระบุเฉพาะเลขอ้างอิง เช่น แฟ้มที่ บทที่ ส่วนที่ หน้าที่ และบรรทัดที่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุเลขหัวข้อย่อยของข้อกำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ณ 
ตำแหน่งทีม่ีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อกำหนดนั้นอยู่ 
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จ) ในกรณีท่ีแคตตาล็อกของอุปกรณ์ มีรายละเอียดด้านเทคนิคต่างจากข้อกำหนดของ 
กฟภ. แต่ผู้ยื่นข้อเสนอระบุไว้ในตาราง Statement of Compliance แสดงการยอมรับข้อกำหนดว่าสามารถ
ทำได้ (Compliance) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายและชี้แจงให้ชัดเจน รวมทั้งแนบหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต
อุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวมาในเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคด้วย มิฉะนั้น กฟภ. จะถือว่าอุปกรณ์หรือระบบ      
ที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ. 

ฉ) หากมีรายละเอียดหัวข้อใดเป็นรายละเอียดในช่วงดำเนินงานหลังจากลงนาม      
ในสัญญา ให้ชี้แจงให้ชัดเจน หรือแนบหนังสือชี้แจงรับรองการทำงานตามข้อกำหนด 

   2.2 หลักฐานการรับรองว่า  อุปกรณ์ สื่ อสาร  Cellular Equipment For Field Device 
Interface (Cellular Router) ที่นำเสนอ ได้ผ่ านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จากสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว 
   2.3 หลั กฐานการรับ รองว่ า อุปกรณ์ สื่ อสาร Cellular Equipment For Field Device 
Interface (Cellular Router) ที่นำเสนอ ได้ผ่านการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Standard Compliance ตามข้ อก ำห น ดท าง เท คนิ ค เล ขที่  RMIS-102-2559 : 
Cellular Equipment For Field Device Interface ข้อ 2.1  
               2.4 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช้เจ้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย       
และให้บริการหลังการขาย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้แนบมาพร้อม          
แคตตาล็อก 
               2.5 แคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากเว็ปไซต์    
ของผู้ผลิตได้โดยตรง 
               2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือสาธิต ให้ กฟภ . ภายใน 5 วัน     
ทำการนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ณ ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงาน
ใหญ่ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเพ่ือออกหนังสือแจ้งกำหนดการทดสอบสาธิตอุปกรณ์ให้           
ผู้ยื่นข้อเสนอทราบกำหนดการอีกครั้ง 

 3. การทดสอบสาธิตอุปกรณ์ 
  3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาทำการทดสอบสาธิตอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For 
Field Device Interface (Cellular Router) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นที่
นำเสนอในประกวดราคานี้ เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่าง Master Simulation และ RTU Simulator ร่วมกับ
ชุด Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) ด้วยโปรโตคอล DNP 3.0 และ 
DNP 3.0 over IP ผ่านซอฟแวร์ ASE2000 ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์รวมถึงซอฟแวร์    
ที่ใช้ในการทดสอบทั้งสิ้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้จัดเตรียมซิมการ์ดสำหรับใช้ในการทดสอบเท่านั้น 
โดยมีรายละเอียดการทดสอบตามแบบฟอร์มทดสอบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด รายละเอียดการเชื่อมต่อ
ตามที่แสดงในรูปที่ 1 
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รปูท่ี 1 การเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่าง Master Simulation และ RTU Simulator ร่วมกบัชุด  
Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) ทีท่ำการทดสอบสาธิต 

   
  3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาทำการทดสอบสาธิตตามข้อกำหนดในการทดสอบให้แล้วเสร็จและ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน
วันและเวลาตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ไม่มาทำการทดสอบสาธิต
ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนดดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคารายนั้น 
 4. การฝึกอบรม 
  ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพ่ือให้การไฟฟ้า     
ส่วนภูมิภาคสามารถทำการติดตั้ง, ปรับตั้งค่า, ตรวจสอบการทำงานและสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ได้       
โดยก่อนการจัดฝึกอบรมผู้ขายต้องดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ผู้ขายจะต้องส่งเอกสารรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาของการฝึกอบรมให้การไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการจัดฝึกอบรม 
  4.2 ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ โดยผู้ขายจะต้องจัดหาสถานที่จัดฝึกอบรม
ให้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดฝึกอบรม โดยให้รวมอยู่ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ยกเว้นค่า
เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค   
 5. การตรวจรับ  
  5.1 คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับ ณ คลังพัสดุของผู้ขาย โดยผู้ขายจะต้องทำ
การ เชื่ อมต่ อ อุปกรณ์ สื่ อ ส าร  Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router)         
เพ่ือทดสอบการรับส่งข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สุ่มอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For 
Field Device Interface (Cellular Router) อย่างน้อยจำนวนร้อยละ 5 เพ่ือทดสอบการเชื่อมต่อรายละเอียด
ตามรูปที่  2 โดยการไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคจะเป็ นผู้ จั ด เตรียม  Master Simulation, RTU Simulation             
และซิมการ์ด สำหรับการทดสอบเพ่ือประกอบการตรวจรับ 

 

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่าง Master Simulation และ RTU Simulation ร่วมกับอุปกรณ ์
Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router)  
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  5.2 ผู้ขายจะต้องส่งรายละเอียดเนื้อหาและหัวข้อของการตรวจรับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันที่ผู้ขายมีหนังสือแจ้งส่งมอบพัสดุ 
  5.3 การตรวจรับ ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ทั้งสิ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และการทดสอบทางด้านเทคนิคเพ่ือการตรวจรับนี้ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดหาเครื่องมือทดสอบท่ีต้องใช้ทั้งหมด 
 6. การส่งมอบพัสดุ 
  6.1 ผู้ขายจะต้องแจ้งวันส่งมอบพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 
  6.2 ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For Field Device 
Interface (Cellular Router) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จำนวน  919 ชุด ให้ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจนับ ณ คลังพัสดุของผู้ขายภายในระยะเวลา 120 วัน นับถดัจากวัน
ลงนามในสัญญา และผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ไปยัง ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้ง 12 เขต 
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับ ณ คลังพัสดุผู้ขาย ทั้งนี้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ไม่รับมอบพัสดุในกรณีที่พัสดุที่ส่งมอบมีจำนวนไม่ครบถ้วนและมีสภาพไม่
สมบูรณ์หรือไม่พร้อมใช้งาน ณ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้ง 12 เขต ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์ฯ 
แยกตามรายเขตตามเอกสารแนบท้าย) 
       1)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.ลำพูน (กฟน.1)  
       2)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก (กฟน.2)  
       3)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี (กฟน.3)   
       4)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี (กฟฉ.1)  
       5)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี (กฟฉ.2)  
       6)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา (กฟฉ.3)  
       7)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยธุยา (กฟก.1)  
       8)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี (กฟก.2)  
       9)  ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม (กฟก.3)  
       10) ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 (ภาคใต)้ จ.เพชรบุรี (กฟต.1)  
       11) ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 2 (ภาคใต)้ จ.นครศรีธรรมราช (กฟต.2)  
       12) ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 (ภาคใต)้ จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่) (กฟต.3)    
  6.3 พัสดุที่จะส่งมอบจะต้องผ่านการทดสอบตามข้อ 5 โดยได้รับการรับรองผลการทดสอบจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการส่งมอบ  
 7. การจ่ายเงิน 
               กฟภ.จะจ่ายเงินค่าพัสดุทั้งหมดให้แก่ผู้ขายเมือ่ผู้ขายดำเนินการดังนี้ 
  7.1 ส่งมอบพัสดุและอุปกรณป์ระกอบทั้งหมดครบถ้วน  
  7.2 ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  7.3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว 

 8. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง (เพิ่มเติม)        
               8.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี     
นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบพัสดุ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้การได้ดี
ดังเดมิภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพรอ่ง 
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  8.2 ผู้ขายต้องเข้าร่วมในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาหากได้รับการร้องขอจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข Hardware และ Software ของอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment 
For Field Device Interface (Cellular Router) เพ่ือให้ระบบ SCADA/DMS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สามารถติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ FRTU ได้ตามปกติ โดยหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้ขายจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 9. ข้อสงวนสิทธิ์ (เพิ่มเติม) 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานจากการเป็น
คู่สัญญางานจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router)           
ที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ชุดต่อคำสั่งซื้อหรือสัญญา โดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องทำการทดสอบ
สาธิตอุปกรณ์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองการใช้งานหรือสำเนาผล
การทดสอบสาธิตอุปกรณ์ฯ และสำเนาคำสั่งซื้อหรือสัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับลงในเอกสารนั้น และนำมาให้คณะกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาใน
วันทีน่ำตัวอย่างพัสดุมาเสนอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการ  
 
 

 



 

 

 

 

 

จำนวนอุปกรณ Cellular Equipment For 

Field Device Interface (Cellular Router) 

จำนวน 919 ชุด แยกจำนวนตามรายเขต 



FRTU 

(AVR)

FRTU 

(LBS 115 kV)

FRTU 

(CSW 115 kV)

FRTU 

(RCS)

Recloser 

SCADA Ready

FRTU 

(SCB)

FRTU 

(RMU)

ทดแทน MARS 

Remote ทชํีารุด

ทดแทน 3G 

Cellular Modem
รวม

กฟน.1 - - - - - - - - 20 20

กฟน.2 15 - - 120 65 - - 7 - 207

กฟน.3 - - - - 28 - - - - 28

กฟฉ.1 22 4 3 10 - - 4 100 - 143

กฟฉ.2 - - 5 - 65 - - 70 - 140

กฟฉ.3 - 17 8 - - - - 50 - 75

กฟก.1 - 4 - - - - - - - 4

กฟก.2 - - - - - - - 77 - 77

กฟก.3 - 31 - - - - - 2 - 33

กฟต.1 - - - 23 - 20 - 19 - 62

กฟต.2 - - - - - - - 70 - 70

กฟต.3 - - - - - - - 60 - 60

919

Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router)

เขต

รวม

จํานวนอุปกรณ์ Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) จํานวน 919 ชุด จําแนกตามรายเขต
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Equipment For Field Device 
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Specification No.: RMIS-102/2559: CELLULAR EQUIPMENT FOR FIELD DEVICES INTERFACE Page 1 of 6 
C3 Schedule of detailed requirement 
Invitation to Bid No.: 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Quantity Description 

 

I 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ………..set(s)  3G Modem, suitable for connecting with field devices such 
as Remote Controlled Switches (RCS), reclosers, etc. for SCADA 
communication via cellular network, with: 
Cellular technology  : GSM, GPRS, EDGE, UMTS and HSPA, or 

more 
Frequency bands : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more 
Maximum output power : according to Thailand’s telecommunication 

standards and regulations and approval 
certificate from NBTC shall be submitted  

Protocol support : UDP, TCP, IP, and PPP, or more 
Functions and securities : - automatic connection 
     - transparent (for TCP client/server and 

UDP protocol for serial interface)  
   - keep alive 
   - built-in watchdog or equivalent function 
    - or more 
SIM card interface : 1 x SIM card holders, or more 
Communication interface: 
- RS-232, with:  

- number of ports : not less than 1 port 
- baud rate : 1,200 bps – 115,200 bps, or better 
- data format : 8 bits, 1 stop bit, None/Odd/Even parity 

External antenna interface : SMA female, or other interface connectors 
provided with adaptor  

Mounting : wall mounted or standard DIN rail mounted  
Signal strength and status : LED indicators 
  indicators  
Operating temperature :  up to 70OC 
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing  
Nominal power supply voltage : 12 V DC and 24 V DC, or better 
Complete with: 
1. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connector for connecting the Modem to the field device via RS-232 port. 
2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connector (SMA male to SMA female) for connecting the Modem via 
external antenna interface to surge arrester. 
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C3 Schedule of detailed requirement 
Invitation to Bid No.: 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Quantity Description 

 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Power supply cord 
4. Mounting kit  
5. Software for modem configuration with Graphic User Interface (GUI) and 

instruction manual 
6. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete. 
    

1.2 ………..set(s)  Surge arrester, gas discharge type, suitable for protection 
the 3G Modem form an external surge by series connection, with: 
Working frequency range  : DC to 3 GHz, or better 
DC breakdown voltage : not less than 90 V DC 
Voltage protection level : not more than 700 V  
Maximum discharge current : not less than 10 kA 
Voltage Standing Wave Ratio : not more than 1.5:1 
 (VSWR) 
Insertion loss : not more than 0.9 dB 
Interface : SMA male (Modem/Router side) to SMA 

female (Antenna side) or other interface 
connectors provided with adaptor 

Operating temperature :  up to 70OC 
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing 
Complete with: 
1. Instruction manual 
2. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete. 
 

1.3 ………..set(s)  Antenna, omni directional and outdoor application, suitable 
for using with 3G Modem, with: 
Polarization type : vertical 
Gain  : not less than 3 dBi 
Frequency : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more 
Voltage Standing Wave Ratio : not more than 2.0:1 
 (VSWR) 
Material : waterproof fiberglass 
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PEA 

Material 
No. 
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 lot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complete with: 
1. Antenna mounting, suitable for installation the antenna on the top of the 

existing field device’s control cabinet or beside of the concrete pole. 
2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connector for connecting the antenna to surge arrester. The antenna 
interface of the arrester is SMA female. 

3. Instruction manual 
4. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete. 
 
2.1 ………..set(s)  3G Router, industrial grade, suitable for connecting with 
field devices such as Remote Controlled Switches (RCS), reclosers, etc. for 
SCADA communication via cellular network, with: 
Electromagnetic compatibility : - IEC/EN 61000-4-3 level 3, or better 
  (EMC) standards compliance  - IEC/EN 61000-4-4 level 3, or better 
   - IEC/EN 61000-4-5 level 3, or better 
   - IEC/EN 61000-4-6 level 3, or better 
   - IEC/EN 61000-4-12 level 3, or better 
Cellular technology : GSM, GPRS, EDGE, UMTS and HSPA, or 

more 
Frequency bands : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more 
Maximum output power : according to Thailand’s telecommunication 

standards and regulations and approval 
certificate from NBTC shall be submitted 

Protocol support : UDP, TCP, IP, PPP and Telnet, or more 
Functions, features and  : - automatic connection  
 securities  - transparent (for TCP client/server and 

UDP protocol for serial interface) 
- keep alive  
- Network Address Translation (NAT), 

port forwarding, intrusion protection, 
filtering and Access Control List (ACL) 
or equivalent function 

- or more  
SIM card interface : 1 x SIM card holders, or more 
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Item 
PEA 

Material 
No. 
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication interface: 
- Ethernet port (RJ-45), with: 

- number of ports : not less than 1 port 
- baud rate : 10/100 Mbps, or better 
- protection : not less than 1.5 kV Electro Static Discharge 

(ESD) protection  
- RS-232, with:  

- number of ports : not less than 1 port 
- baud rate : 1,200 bps – 115,200 bps, or better 
- data format : 8 bits, 1 stop bit, None/Odd/Even parity 
- protection : not less than 6 kV Electro Static Discharge 

(ESD) protection 
External antenna interface : SMA female, or other interface connectors 

provided with adaptor  
Mounting : wall mounted or standard DIN rail mounted 
Signal strength and status : LED indicators 
  indicators  
Degree of protection : IP 20, or better 
Operating temperature :  up to 70OC 
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing 
Nominal power supply voltage : 12 V DC and 24 V DC, or better 
Complete with: 
1. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connectors for connecting the Router to the field device via Ethernet port. 
2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connectors for connecting the Router to the field device via RS-232 port. 
3. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connector (SMA male to SMA female) for connecting the Router via 
external antenna interface to surge arrester. 

4. Power supply cord  
5. Mounting kit 
6. Software for router and Telnet configuration with Graphic User Interface 

(GUI) and instruction manual  
7. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete.    
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ………..set(s)  Surge arrester, gas discharge type, suitable for protection 
the 3G Router form a external surge by series connection, with: 
Working frequency range  : DC to 3 GHz, or better 
DC breakdown voltage : not less than 90 V DC 
Voltage protection level : not more than 700 V  
Maximum discharge current : not less than 10 kA 
Voltage Standing Wave Ratio : not more than 1.5:1 
 (VSWR) 
Insertion loss : not more than 0.9 dB 
Interface : SMA male (Modem/Router side) to SMA 

female (Antenna side) or other interface 
connectors provided with adaptor 

Operating temperature :  up to 70OC 
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing 
Complete with: 
1. Instruction manual  
2. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete. 
 

2.3 ………..set(s)  Antenna, omni directional and outdoor application, suitable 
for using with 3G Router, with: 
Polarization type : vertical 
Gain  : not less than 3 dBi 
Frequency : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more 
Voltage Standing Wave Ratio : not more than 2.0:1 
 (VSWR) 
Material : waterproof fiberglass 
Complete with: 
1. Antenna mounting, suitable for installation the antenna on the top of the 

existing field device’s control cabinet or beside of the concrete pole. 
2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter length, with 

connector for connecting the antenna to surge arrester. The antenna 
interface of the arrester is SMA female. 

3. Instruction manual 
4. Other accessories according to manufacturer’s design and auxiliary 

equipments necessary to complete.    
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I 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Notes: 
1. Each Item shall be packed in suitable package. 
2. The Bidders have to quote the unit costs. 
3. The Bidders shall be sole distributor or authorized representative and have 

a permanent office in Thailand; otherwise shall not be accepted. 
4. The Bidders have to submit the sufficient references describing the 

previous experience of the suppliers (e.g. list of supply of equipment and/or 
materials having the same or similar design as proposed, field experience, 
the registration of TISI, the copies of license, and/or the inspection to 
supplier’s factory by PEA’s inspectors, etc.) to the satisfaction of PEA. 

5. In case the samples are requested by PEA, the Bidders have to supply at 
least one (1) sample of the proposed Item(s) within fifteen (15) calendar 
days. The bidders who cannot supply the samples shall be rejected. PEA 
reserves the right to test the sample(s) according to PEA’s testing 
procedure. In case of the failing test results, the Bidders will be rejected. 
The sample(s) will be returned after the test and consideration. 

6. The Contractor has to guarantee the quality of the 3G Modem/ 3G Router, 
surge arrester and antenna for Three (3) years from date of issuance of the 
notice of acceptance. During the guarantee period, the Contractor shall 
replace the defective Modem/Router, arrester and antenna for free of 
charge or shall pay an amount equal to the exact purchasing value for the 
defective quantity of them. 
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attached) 
 

I 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1.1  3G Modem, suitable for connecting with field devices such as Remote 
Controlled Switches (RCS), reclosers, etc. for SCADA communication via 
cellular network, with: 
Cellular technology  : ……………………………………….. 
Frequency bands : ……………………………………….. 
Maximum output power : ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
Protocol support : ……………………………………….. 
Functions and securities : ……………………………………….. 
     ……………………………………….. 
   ……………………………………….. 
   ……………………………………….. 
SIM card interface : ……………………………………….. 
Communication interface: 
- RS-232, with:  

- number of ports : ……………………………………….. 
- baud rate : ……………………………………….. 
- data format : ……………………………………….. 

 

set(s) 
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

External antenna interface : ……………………………………….. 
Mounting : ……………………………………….. 
Signal strength and status : ……………………………………….. 
  indicators  
Operating temperature :  ………………………………………OC 
Operating relative humidity : ……………………………………….. 
Nominal power supply voltage : ……………………………………….. 
Complete with: 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………………………. 
  

1.2  Surge arrester, gas discharge type, suitable for protection the 3G 
Modem form a external surge by series connection, with: 
Working frequency range  : ……………………………………….. 
DC breakdown voltage : ……………………………………V DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
set(s) 
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I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltage protection level : ………………………………………..V  
Maximum discharge current : ………………………………………kA 
Voltage Standing Wave Ratio : ……………………………………….. 
 (VSWR) 
Insertion loss : ……………………………………….dB 
Interface : ……………………………………….. 
Operating temperature :  ………………………………………OC 
Operating relative humidity : ……………………………………….. 
Complete with: 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
 

1.3  Antenna, omni directional and outdoor application, suitable for using 
with 3G Modem, with: 
Polarization type : ……………………………………….. 
Gain  : ……………………………………dBi 
Frequency : ……………………………………….. 
Voltage Standing Wave Ratio : ……………………………………….. 
 (VSWR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

set(s) 
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attached) 

Total Cost 
(See details 
& conditions 

attached) 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material : ……………………………………….. 
Complete with: 
1.…………………………………………………………………………. 
2.…………………………………………………………………………. 
3.…………………………………………………………………………. 
4.…………………………………………………………………………. 
 
2.1  3G Router, industrial grade, suitable for connecting with field devices 
such as Remote Controlled Switches (RCS), reclosers, etc. for SCADA 
communication via cellular network, with: 
Electromagnetic compatibility : ……………………………………….. 
  (EMC) standards compliance  ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 
Cellular technology : ……………………………………….. 
Frequency bands : ……………………………………….. 
Maximum output power : ……………………………………….. 
  ……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

set(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Total of Item 1 
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Trade-mark : 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Catalogue 
No. Description Quantity 

Unit Cost 
(See details 

& conditions 
attached) 

Total Cost 
(See details 
& conditions 

attached) 
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Protocol support : ……………………………………….. 
Functions and securities  : ……………………………………….. 
   ………………………………………..
   ………………………………………..
   ………………………………………..
   ………………………………………..  
SIM card interface : ……………………………………….. 
Communication interface: 
- Ethernet port (RJ-45), with: 

- number of ports : ……………………………………….. 
- baud rate : ……………………………………….. 
- protection : ……………………………………….. 

- RS-232, with:  
- number of ports : ……………………………………….. 
- baud rate : ……………………………………….. 
- data format : ……………………………………….. 
- protection : ……………………………………….. 

External antenna interface : ……………………………………….. 
Mounting : ……………………………………….. 
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Signal strength and status : ……………………………………….. 
  indicators  
Degree of protection : ……………………………………….. 
Operating temperature :  ………………………………………OC 
Operating relative humidity : ……………………………………….. 
Nominal power supply voltage : ……………………………………….. 
Complete with: 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3.…………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………….  
7. …………………………………………………………………………. 
    

2.2  Surge arrester, gas discharge type, suitable for protection the 3G 
Router form a external surge by series connection, with: 
Working frequency range  : ……………………………………….. 
DC breakdown voltage : ……………………………………V DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

set(s) 
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Voltage protection level : ………………………………………..V  
Maximum discharge current : ………………………………………kA 
Voltage Standing Wave Ratio : ……………………………………….. 
 (VSWR) 
Insertion loss : ……………………………………….dB 
Interface : ……………………………………….. 
Operating temperature :  ………………………………………OC 
Operating relative humidity : ……………………………………….. 
Complete with: 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
 

2.3  Antenna, omni directional and outdoor application, suitable for using 
with 3G Router, with: 
Polarization type : ……………………………………….. 
Gain  : …………………………………….dBi 
Frequency : ……………………………………….. 
Voltage Standing Wave Ratio : ……………………………………….. 
 (VSWR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

set(s) 
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Material : ……………………………………….. 
Complete with: 
1.…………………………………………………………………………. 
2.…………………………………………………………………………. 
3.…………………………………………………………………………. 
4.………………………………………………………………………….    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Total of Item 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ตัวอย่างตาราง Statement of 

Compliance 

 

 

 



ตัวอย่างตางราง Statement of Compliance

เอกสารประกวดราคาจ้างบริการด้วย           
 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

การยอมรับข้อกําหนด อ้างอิงใน
เอกสาร

ข้อเสนอด้าน
เทคนิค 

คําอธิบาย
เพ่ิมเติม 

(Remark)
compliance non-compliance 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร   
1.1 เงื่อนไขประกวดราคาและ 

เงื่อนไขประกวดราคาจ้างบริการ (เพิ่มเติม)   เล่มท่ี..หน้าท่ี.. 

         -  ข้อกําหนดท่ัวไป    ......  
         -  ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจ้างบริการ 
              (Scope of work)     ......  

   1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้...   
   1.3 แบบสัญญาจ้างบริการ   

   1.4 ….   

   ….   

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ   

   2.1 .....   

   2.2 .....   

   .....   

3. หลักฐานการย่ืน.....   

    3.1 .....   

    3.2 .....     

4.  .....   

.....   
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Item Description Requirement 
Compliance Status Proposed Data 

(document, Page) 
Remark 

C N 
1 3G Router 
 industrial grade, suitable for connecting with field devices 

such as Remote Controlled Switches (RCS), reclosers, etc. for 
SCADA communication via cellular network, with: 

 
    

Electromagnetic compatibility (EMC) standards compliance : - IEC/EN 61000-4-3 level 3, or better     
- IEC/EN 61000-4-4 level 3, or better     
- IEC/EN 61000-4-5 level 3, or better     
- IEC/EN 61000-4-6 level 3, or better     
- IEC/EN 61000-4-12 level 3, or better     

Cellular technology  : GSM, GPRS, EDGE, UMTS and HSPA, or more     
Frequency bands : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more     
Maximum output power : According to Thailand’s telecommunication standards and 

regulations and approval certificate from NBTC shall be 
submitted 

    

Protocol support : UDP, TCP, IP, PPP and Telnet, or more     
Functions, features and securities : automatic connection     

: transparent (for TCP client/server and UDP protocol for serial 
interface) 

    

: keep alive     
: Network Address Translation (NAT),port forwarding, intrusion 
protection,filtering and Access Control List (ACL) or equivalent 
function  or more 

    

SIM card interface : 1 x SIM card holders, or more     
Communication interface: 
- Ethernet port (RJ-45), with: : number of ports : not less than 1 port     

: baud rate : 10/100 Mbps, or better     
: protection : not less than 1.5 kV Electro Static Discharge (ESD) 
protection 

    

- RS-232, with: : number of ports : not less than 1 port     
: baud rate : 1,200 bps – 115,200 bps, or better     
: data format : 8 bits, 1 stop bit, None/Odd/Even parity     
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  : protection : not less than 6 kV Electro Static Discharge (ESD) 

protection 
    

External antenna interface : SMA female, or other interface connectors provided with 
adaptor 

    

Mounting : wall mounted or standard DIN rail mounted     
Signal strength and status indicators : LED indicators     
Degree of protection : IP 20, or better     
Operating temperature : up to 70 C     
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing     
Nominal power supply voltage : 12 V DC and 24 V DC, or better     
Complete with: 
1. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter 
length, with connectors for connecting the Router to the 
field device via Ethernet port. 

 
    

2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter 
length, with connectors for connecting the Router to the 
field device via RS-232 port. 

 
    

3. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter 
length, with connector (SMA male to SMA female) for 
connecting the Router via external antenna interface to 
surge arrester. 

 

    

4. Power supply cord      
5. Mounting kit      
6. Software for router and Telnet configuration with Graphic 
User Interface (GUI) and instruction manual 

 
    

7. Other accessories according to manufacturer’s design and 
auxiliary equipments necessary to complete. 

 
    

2. Surge arrester  
 gas discharge type, suitable for protection the 3G Router 

form a external surge by series connection, with: 
 

    

Working frequency range : DC to 3 GHz, or better     
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 DC breakdown voltage : not less than 90 V DC     

Voltage protection level : not more than 700 V     
Maximum discharge current : not less than 10 kA     
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) : not more than 1.5:1     
Insertion loss : not more than 0.9 dB     
Interface : SMA male (Modem/Router side) to SMA female (Antenna 

side) or other interface connectors provided with adaptor 
    

Operating temperature : up to 70 C     
Operating relative humidity : up to 90% non-condensing     
Complete with: 
1. Instruction manual      
2. Other accessories according to manufacturer’s design and 
auxiliary equipments necessary to complete. 

 
    

3. Antenna 
 omni directional and outdoor application, suitable for using 

with 3G Router, with: 
 

    

Polarization type : vertical     
Gain : not less than 3 dBi     
Frequency : 850, 900, 1,800 and 2,100 MHz, or more     
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) : not more than 2.0:1     
Material : waterproof fiberglass     
Complete with: 
1. Antenna mounting, suitable for installation the antenna 
on the top of the existing field device’s control cabinet or 
beside of the concrete pole. 

 
    

2. One (1) set of communication cable, not less than 1 meter 
length, with connector for connecting the antenna to surge 
arrester. The antenna interface of the arrester is SMA female. 

 
    

3. Instruction manual      
4. Other accessories according to manufacturer’s design and 
auxiliary equipments necessary to complete. 
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 Notes: 

1. Each Item shall be packed in suitable package.      
2. The Bidders have to quote the unit costs.      
3. The Bidders shall be sole distributor or authorized 
representative and have a permanent office in Thailand; 
otherwise shall not be accepted. 

 
    

4. The Bidders have to submit the sufficient references 
describing the previous experience of the suppliers (e.g. list 
of supply of equipment and/or materials having the same or 
similar design as proposed, field experience, the registration 
of TISI, the copies of license, and/or the inspection to 
supplier’s factory by PEA’s inspectors, etc.) to the 
satisfaction of PEA. 

 

    

5. In case the samples are requested by PEA, the Bidders 
have to supply at least one (1) sample of the proposed 
Item(s) within fifteen (15) calendar days. The bidders who 
cannot supply the samples shall be rejected. PEA reserves 
the right to test the sample(s) according to PEA’s testing 
procedure. In case of the failing test results, the Bidders will 
be rejected. The sample(s) will be returned after the test and 
consideration. 

 

    

6. The Contractor has to guarantee the quality of the 3G 
Modem/ 3G Router, surge arrester and antenna for Three (3) 
years from date of issuance of the notice of acceptance. 
During the guarantee period, the Contractor shall replace the 
defective Modem/Router, arrester and antenna for free of 
charge or shall pay an amount equal to the exact purchasing 
value for the defective quantity of them. 

 

    

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มทดสอบสาธิต 



 

 

 

 
การทดสอบสาธิตอุปกรณ์ 

Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี SMC-CM-06-2020  

 
 

 

 

Brand………………………………………………………………………..…..Model…………………………………………………………… 

Function Check Detail 
Result 

Comment PASS NOT PASS 
การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล    
1. Monitoring Function with RTU Simulator    
2. สามารถรับส่งข้อมูลแบบ DNP3.0 Serial     
3. สามารถรับส่งข้อมูลแบบ DNP3.0 Over IP    
4. สามารถ Configuration ผ่าน GUI ได ้    
5. สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างมีเสถียรภาพ    

* หมายเหตุ การทดสอบตามข้อ 5 จะต้องทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 5 วัน เพ่ือทดสอบเสถียรภาพของอุปกรณ์ 
และจะต้องผ่านข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. จำนวนครั้งของ Downtime จะต้องไม่เกิน 70 ครั้ง  
2. ระยะเวลา Downtime คิดเป็นร้อยละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ต่อระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด 

 
 
 
 
 

 Name Signature Date 
Tested By : PEA    
Accepted By : Bidder    





























แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการซ้ือ) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 

 
ข�าพเจ�า............(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี...............ถนน................ 

ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดซ้ือ.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคา 
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 






















