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รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 

โครงการการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนานิคม และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 4 เส้นทาง 

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา (เพิ่มเติม) 
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ใน งานติดตั้งงานรื้อถอนคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งบนเสา

ไฟฟ้าของ กฟภ.  
1.2 ผู้เสนอราคาต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานติดตั้ง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ในงานติดตั้ง

งานรื้อถอนคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ทีต่ิดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 
1.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาแยกเป็นรายเส้นทาง ซึ่งมีท้ังหมด 4 เส้นทาง รายละเอียดตามข้อ 5.1 โดยเสนอ

ตามหลักเกณฑก์ารจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 

ข้อ 2 เอกสารข้อเสนอทางเทคนิค อย่างน้อยต้องประกอบด้วยดังนี้ 
2.1 แบบโดยละเอียดที่เสนอของ ชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมด้วยเหล็กประกับ 

ขนาด 640x30x6 มิลลิเมตร, แผ่นเหล็ก ขนาด 120x30x3 มิลลิเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ SB3-015/59005 
และสเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559 รวมถึงภาคผนวก (Addendum) ที่แนบท้ายสเปคอ้างอิงดังกล่าว 

2.2 ผลการทดสอบของชุดคอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมด้วยเหล็กประกับ, แผ่นเหล็ก 
และอุปกรณ์ประกอบส าหรับชุดคอนสื่อสาร ทุกข้อตามที่ระบุในข้อ 2.1 ของสเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559  
จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 หรือห้องปฏิบัติการของทางราชการ 
หรือห้องปฏิบัติการภายใต้การก ากับของรัฐ ทั้งนี้ให้แนบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการดังกล่าว และหาก 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้ส่งตัวอย่างพัสดุมาให้ตรวจสอบ/พิจารณา ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งพัสดุให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ หากตัวอย่างพัสดุดังกล่าวเสียหายเนื่องจากการตรวจทดสอบ 
ผู้เสนอราคาจะไม่คิดราคา หรือค่าเสียหายแต่อย่างใด และในกรณีที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการตรวจทดสอบ ผู้เสนอราคา
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

2.3 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาต่อหน่วย โดยแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ย่อย  ตามแบบฟอร์มของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ 

ข้อ 3 ขอบเขตการรับผิดชอบของงาน (SCOPE OF WORK) 
3.1 การจัดซื้อและติดตั้งคอนสื่อสาร ตามสเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559 บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ติดต้ังตามแบบเลขที่ SA4-015/58001 ภาพสเกตซ์คอนเหล็กเคลือบฉนวน ขนาด 100x50x5 มิลลิเมตร ยาว 
1,700 มิลลิเมตร ส าหรับการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. จ านวน 5,970 ชุด 

3.2  การด าเนินการในข้อ 3.1 ด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 2 การไฟฟ้า 4 เส้นทาง โดยแยกเป็นราย
เส้นทาง ซึ่งมีทั้งหมด 4 เส้นทาง รายละเอียดตามข้อ 5.1 

3.3 เพ่ือประโยชน์ในการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส ารวจสถานที่ติดตั้งคอนสื่อสาร  ทั้งหมดอย่าง
ละเอียด โดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภายหลัง 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเสนอแผนการท างาน (Work Schedule) ตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเสร็จ  
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท าการพิจารณาและทบทวนแผนงานดังกล่าวอีกครั้งในการประชุม Kick-off Meeting ก่อนเริ่ม
ด าเนินการตามแผนงาน) 
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3.5 งานติดต้ังคอนสื่อสาร รวมถึงการรื้อถอนคอนสื่อสารที่ติดตั้งเดิมออกจากเสาไฟฟ้าที่ก าหนด หากผู้ประกอบการ
ไม่พร้อมที่จะย้ายสายสื่อสารเข้าคอนใหม่ ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจับยึดคอนสื่อสารเดิมที่รื้อถอน ผูกติดกับคอนสื่อสาร
ใหม่ เพ่ือให้สายสื่อสารอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยไม่รกรุงรัง หรือเป็นอันตรายต่อประชาชน  

3.๖ การรื้อถอนคอนสื่อสาร 
  3.๖.1 กรณี  หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร มาร่วมในการติดตั้งคอนสื่อสาร ให้ Operator เป็นผู้ติดตั้งยึด

สายสื่อสารเข้ากับคอนสื่อสารใหม่ ส่วนคอนสื่อสารเดิมให้รวบรวมน าส่งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งคืนเจ้าของคอนเดิม
ต่อไป 

  3.๖.2 กรณี  หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร ไม่มาร่วมในการติดตั้งคอนสื่อสาร  ให้รื้อถอนคอนสื่อสารเดิม 
และน าสายสื่อสารยึดติดกับคอนสื่อสารใหม่  หรือหากไม่สามารถรื้อถอนสายสื่อสารออกจากคอนเดิมได้ ให้ท าการยึดติด
คอนสื่อสารเดิม (ท่ียังมีสายสื่อสารติดอยู่) เข้ากับคอนสื่อสารใหม่ โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นประการ
แรก 

3.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแผนการท างานและบริหารงานโดยละเอียด (Detail Work Execution Plan) ที่แสดง
ถึงการท างานแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาในกิจกรรมต่างๆ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถั ดจากวันลงนามสัญญา โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วยอย่างน้อย 

(1) ด าเนินการส ารวจโดยแจ้งผู้ควบคุมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมด าเนินการส ารวจ 
(2) แผนการด าเนินงานต้องแสดงถึงขั้นตอนในการรื้อถอนคอนสื่อสารเดิมหรือสายสื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า

ที่ก าหนด การติดตั้งคอนสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(3) แนวทาง/วิธีการบริหารโครงการ 
(4) Project organization chart ที่แสดงถึงการวางแผนบุคลากรการท างานโครงการ พร้อมระบุหน้าที่ความ

รับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ  
3.๘ การแจ้งแผนก าหนดการติดตั้งคอนสื่อสาร จะต้องแจ้งแผนฯ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ทราบก่อนเริ่ม

ด าเนินการอย่างน้อย 10 (สิบ) วันท าการ โดยในระหว่างการติดตั้ง หากจ าเป็นต้องดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม หากได้รับความเห็นชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ ผู้เสนอ
ราคาจะต้องแจ้ง จุด/สถานที่ วันเวลา และช่วงเวลาที่จะดับไฟ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะดับไฟอย่างน้อย 10 (สิบ) วัน
ท าการ หากไม่แจ้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว และท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถดับไฟให้ท างานได้ ผู้เสนอราคา
จะอ้างเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

3.๙ ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้เสนอราคา ที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี หรือ สถานที่อ่ืนๆ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร อย่างน้อยเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง  
เพ่ือวางแผน/ติดตามผลการติดตั้งและพิจารณาแก้ไขอุปสรรคในการติดตั้ง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ในเดือนนั้นๆ และส่งแผนการด าเนินการติดตั้งล่วงหน้าของเดือนถัดไปมาให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาจนกว่างานจะ
แล้วเสร็จ โดยผู้เสนอราคาต้องจัดท าบันทึกการประชุมในแต่ละครั้ง ส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน 5 (ห้า) วันท าการ
นับถัดจากวันที่ประชุม 

3.1๐ การเข้าด าเนินการผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าส่วนบุคคล ส าหรับบุคลากรที่ขึ้น
ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ และความเสียหายที่
เกิดข้ึนแก่บุคคลวัสดุ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ  

3.1๑ ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการติดตั้ง ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ ชดใช้หรือท าให้อยู่ใน
สภาพเดิมทุกกรณี โดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.1๒ ผู้จัดการโครงการและ/หรือผู้ควบคุมงานของผู้เสนอราคาจะต้องเข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่บุคลากรดังกล่าวไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ผู้เสนอราคาต้อง
จัดหาบุคลากรทดแทนโดยต้องมีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่าคนเดิม และต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้อง
ได้รับการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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3.1๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานรายสัปดาห์ โดยหากช่วงระยะเวลาของ
รายงานดังกล่าวอยู่ในช่วงหลังจากเริ่มงานติดตั้งแล้ว ปริมาณความคืบหน้าของงานจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงาน
หรือผู้ประสานงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการส่ง 

3.1๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงาน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน 
ติดตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบผลงานและความคืบหน้า รวมถึงร่วมในการทดสอบ โดยผู้เสนอราคาจะต้องให้ความ
ร่วมมือในการท างานกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

3.1๕ เมื่อผู้เสนอราคาท าการติดตั้งคอนสื่อสารใหม่แล้ว ให้เขียนหมายเลขคอนสื่อสาร ลงบนแผนผังด้วย ตาม
รายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) วัน หลังส่งมอบงาน  

3.1๖ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บรักษาคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งนี้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จะไม่รับฝากสิ่งของใดๆ จากผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

3.1๗ เนื่องจากงานติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นงานที่ต้องประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
และกลุ่มผู้ประกอบการฯ เพ่ือร่วมปฏิบัติงานฯ ก่อนที่จะด าเนินการ เนื่องจากเป็นทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์เฉพาะด้าน  
เพ่ือป้องกันการฟ้องร้องค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน จึงขอให้ผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานท าหนังสือแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ให้รับทราบทุกครั้ง 

ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงาน 
4.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิในการปรับลด เพิ่มปริมาณ ตามสภาพหน้างานจริง  
4.2 ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาฯ หากผู้เสนอราคาต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้การติดตั้งสะดวก

ขึ้นหรือเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน 

4.3 ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาฯ ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้สั่งเปลี่ยนแปลงงาน หากท าให้ยอดรวม
ราคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง การตกลงราคาให้คิดราคาต่อหน่วยตามสัญญาฯ หากไม่มีราคาต่อหน่วยให้ตกลงราคากัน ณ บัดนั้น  

4.4 ในระหว่างด าเนินการตามสัญญาฯ ถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจ าเป็นที่จะต้องสั่งซื้อเพ่ิมเติม เพ่ือความ
สมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (1) (ค) ด้วยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่า
หรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม 

4.5 ให้ผู้เสนอราคาจัดท าแผนงาน และด าเนินการติดตั้งและรื้อถอน ให้แล้วเสร็จตามก าหนด หากผู้เสนอราคา 
คาดว่าไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จตามก าหนด จะต้องท าหนังสือแจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบก าหนดส่งมอบงาน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ท าให้ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามก าหนด เพ่ือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาส่งมอบงานต่อไป 

ข้อ 5 ก าหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งและทดสอบ 
5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบคอนสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวนรวมทั้งสิ้น 5๗๑ ชุด ณ ส านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 

เส้นทางที ่ กฟฟ. ช่ือเส้นทาง 
จ านวนคอนสื่อสารและอุปกรณ์

ประกอบ (ชุด) 
๑ พัฒนานิคม ซอย ๑๒ สายจัตวา - จุดแบ่งเขตท่าหลวง จุดที่ ๒ (ฝั่งซ้าย) ๑๖๐ 
๒ พัฒนานิคม ซอย ๑๒ สายจัตวา - จุดแบ่งเขตท่าหลวง จุดที่ ๓ (ฝั่งซ้าย) ๑๖๐ 
๓ โคกส าโรง สี่แยกจารึกล้อม - โรงเรียนถลุงเหล็ก ๑๕๕ 
๔ โคกส าโรง โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก - ปากทางเนินส้มกบ ๙๖ 

รวม ๕๗๑ 
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5.2 ก าหนดส่งมอบงานภายใน ๓0 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ  
5.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องจัดท าเอกสารส่งมอบงานพร้อมผลการทดสอบคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ 

(รายละเอียดตามหมายเหตุ ข้อ 7 ของสเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559 และ Addendum ตามสเปคอ้างอิงเลขที่ 
RHDW-030/2563) แจ้งผู้ควบคุมงาน 15 (สิบห้า) วันท าการ ก่อนวันส่งมอบงาน โดยส่งมอบงานให้ครบถ้วนทุกเส้นทาง 
ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องส่งงานตามสัญญาซื้อขาย และเก็บความเรียบร้อยในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมถึงต้องส่งมอบเอกสาร
ประกอบและอ่ืนๆ ตามสัญญาของแต่ละเส้นทาง 5 (ห้า) วันท าการ ก่อนวันส่งมอบงานที่ก าหนด หากผลการทดสอบไม่
เป็นไปตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถรับมอบงานได้ ให้ผู้เสนอราคารื้อถอนชุด
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมด้วยเหล็กประกับ, แผ่นเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบส าหรับชุด
คอนสื่อสาร ออกจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย พร้อมแจ้งระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือประกอบการ
พิจารณาค่าเสียหายในการด าเนินการต่อไป 

5.4 ผู้เสนอราคายินยอมรับผิดในกรณีที่ส่งมอบงานล่าช้า หรือไม่ถูกต้องตามสัญญา ยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ที่ยังไม่ได้รับมอบ ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิด
เป็นหนึ่งวัน จนกว่าจะส่งมอบงานครบตามสัญญา 

5.5 ตามสเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559 หัวข้อที่ 11 การท าเครื่องหมาย หมายเลขล าดับ (Serial 
Number) ก าหนดให้ผู้เสนอราคาด าเนินการเพ่ิมเติมดังนี ้

 5.5.1 ให้ใช้วิธีการ สกรีน หรือ พ่น ลงบนคอนสื่อสาร 
 5.5.2 การท าหมายเลขคอนสื่อสาร ให้ระบุรหัสการไฟฟ้าก่อนจากนั้นเรียงล าดับ เริ่มจาก 1 จนถึง 

จ านวนตามที่สั่งซื้อ บวกจ านวนที่ต้องสุ่มทดสอบไปด้วย เช่น จัดซื้อจ านวน 100 ท่อน จ านวนที่ต้องสุ่มทดสอบจ านวน 3 
ท่อน จะต้องจัดท าหมายเลขล าดับจาก 1-103 เป็นต้น ตัวอย่างเช่น CLBR-001, CLBR-0002, CLBR-0003 … 

รหัสการไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้ 
พัฒนานิคม = PTK,   โคกส าโรง = KSG 

 5.5.3 การเรียงล าดับหมายเลขคอนสื่อสารในการติดตั้ง เช่น จัดซื้อจ านวน 100 ท่อน จ านวนที่ต้องสุ่ม
ทดสอบจ านวน 3 ท่อน จะต้องจัดท าหมายเลขล าดับจาก 1-103 เมื่อมีจ านวน 2 เส้นทาง เส้นทางละ 50 ท่อน เมื่อมีการ
สุ่มทดสอบท่อนที่ 5, 36, 78 เส้นทางที่ 1 ควรติดตั้งเรียงล าดับคือ 1,2,3,4,6,...,35,37,...,52 เส้นทางที่ 2 ควร
เรียงล าดับคือ 53,54,55,...,77,79,80,...,103 เป็นต้น 

5.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิในการพิจารณาทดสอบคุณสมบัติของ คอนสื่อสาร และอุปกรณ์ประกอบ
ตามสเปคเลขที่ RHDW-025/2559 และข้ันตอนการสุ่มทดสอบอุปกรณ์เพ่ือการตรวจรับ 

5.7 หลังจากส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิในการสุ่มอุปกรณ์ทุกรายการของ คอนสื่อสาร และ
อุปกรณ์ประกอบตามแบบเลขที่ SA4-015/58001, สเปคอ้างอิงเลขที่ RHDW-025/2559 ส่งทดสอบอีกครั้งตาม
จ านวนและมาตรฐานทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  

5.8 ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผลการทดสอบอุปกรณ์จะต้องเป็น
การทดสอบอุปกรณ์ในแต่ละงวดการจัดส่งของแต่ละสัญญา หากไม่ใช่การส่งมอบในคราวเดียวกันและสัญญาเดียวกัน จะไม่
สามารถใช้ผลทดสอบเดียวกันได้  

ข้อ 6 การจ่ายเงิน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้เสนอราคาโดยจ่ายครั้งเดียว เมื่อผู้เสนอราคาด าเนินการต่าง ๆ 

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในทุกเส้นทาง ครบถ้วน ถูกต้อง และผ่านตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแล้ว  

- ส่งมอบคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบที่ติดต้ังและงานรื้อถอน  
- ส่งมอบเอกสาร และหลักฐานประกอบต่างๆ เป็นแบบรูปเล่ม และแบบไฟล์ .pdf 
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ข้อ 7 การรับประกันคุณภาพ 
 ผู้ชนะ จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติของพัสดุ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 

(สาม) ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบพัสดุตามสัญญาครบถ้วน ถูกต้อง ครบทุกเส้นทางแล้ว  ถ้าภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว การติดตั้ง และ/หรือ คอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ช ารุด บกพร่อง หรือใช้งาน
ไมไ่ด้ทั้งหมด หรือ แค่บางส่วน และความช ารุดบกพร่องดังกล่าว เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ชนะ
ต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่า ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหากความบกพร่อง ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุใดๆ ขึ้นแล้ว ผู้ชนะ
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ถ้าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิจ้าง
บุคคลภายนอกท าการดังกล่าวแทน โดยผู้ชนะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น  

ข้อ 8 ข้อสงวนสิทธิ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิในการ ใช้งานวัสดุที่ผู้เสนอราคาติดตั้ง ก่อนการตรวจรับ โดยผู้เสนอราคายังคงมี

หน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิด
จากความผิดของผู้ซื้อ ความรับผิดของผู้เสนอราคาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ซื้อได้ท าการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ถูกต้อง
เรียบร้อยร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นผู้เสนอราคาคงต้องรับผิดเพียงในการรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายตาม
สัญญาเท่านั้น 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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