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เงื่อนไขท่ัวไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกอบการจัดซื้อพัสดุดังนี้ 

 
 ข้อ 1 “ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารทางเทคนิค เช่น แค็ตตาล็อก แบบรูป (Drawings) รายงาน         
ผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test reports) หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดสเปค (Specification)       
ให้ครบถ้วนพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ โดยเอกสารทางเทคนิคดังกล่าวจะต้องเป็นภาพสีเหมือนกับเอกสารต้นฉบับ 
และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ส าหรับเอกสารทางเทคนิคที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ใช้วิธีการพิมพ์เท่านั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวน
สิทธิที่จะไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารทางเทคนิคไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น 
 ข้อ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเฉพาะเอกสารทางเทคนิค เช่น แค็ตตาล็อก แบบรูป 
(Drawings) รายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test reports) หรือเอกสารอ่ืนๆที่ระบุผลิตภัณฑ์               
เป็นแบบ (Type) หรือเป็นรุ่น (Model) ที่ตรงกับที่ผู้ยื่นข้อเสนอระบุไว้ในรายการที่เสนอราคาเท่านั้น เว้นแต่
รายละเอียดสเปค (Specification) ระบุความต้องการเอกสารทางเทคนิคไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ 3 ส าหรับพัสดุอุปกรณ์ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (Price-
performance) ในการพิจารณาจัดซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อ่ืนในแต่ละ
รายการ และมีความประสงค์ที่จะให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดคะแนนในส่วนของเกณฑ์อ่ืนดังกล่าว                      
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดซื้อนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติในแต่ละเกณฑ์ให้ถูกต้อง และ
ครบถ้วนมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารแสดงคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์
นั้นๆ 
 ทั้งนี้รายการพัสดุอุปกรณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนใน                  
การพิจารณาจัดซื้อ รวมถึงสัดส่วนการคิดคะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนจะถูกก าหนดไว้ในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง” 
 ข้อ 4  กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลักส าหรับติดตั้งใช้งานในระบบสายส่ง 115 kV และระบบจ าหน่าย 
22 kV และ 33 kV อันได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า รีโคลสเซอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกัน สวิตซ์ อุปกรณ์ตัด
ตอน ลูกถ้วยไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส (Current transformers) หม้อแปลงแรงดัน (Voltage 
transformers) รวมถึง มิเตอร์ส าหรับวัดพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ ณ โรงงานผู้ผลิตก่อนการส่งมอบ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ฯหรือค่าจ้างผู้แทนฯเท่านั้น 
 ข้อ 5  การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับระบบจ าหน่าย ผู้ที่ได้รับการสั่งซื้อต้องยินยอมให้ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิต             
การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิตก่อนการส่งมอบ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ผู้ได้รับ
การสั่งซื้อ ต้องปฏิบัติตามเอกสารแนบจ านวน 2 แผ่น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน           
การเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ฯ หรือค่าจ้างผู้แทนฯเท่านั้น 
 ข้อ 6 กรณีพัสดุที่จะจัดซื้อเป็นรายการที่ ได้รับการรับรองตามกระบวนการ PEA Product Acceptance 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด าเนินการดังนี้  
 6.1 ในการพิจารณาทางเทคนิค หากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตาม
กระบวนการ PEA Product Acceptance ที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง ให้แนบใบรับรองฯ ของการไฟฟ้า          
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ส่วนภูมิภาค พร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา โดยไม่ต้องยื่นเอกสารทางเทคนิคอ่ืนๆ และคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ไม่ต้องพิจารณาเอกสารทางเทคนิค โดยให้ยึดตามใบรับรองฯเท่านั้น 
 6.2 ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ หากพัสดุรายการใดเป็นพัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองตาม
กระบวนการ PEA Product Acceptance ให้คณะกรรมการตรวจรับฯด าเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวตาม
ขั้นตอน และวิธีการตรวจรับพัสดุของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ หากพัสดุรายการใดได้รับการรับรองตามกระบวนการ PEA Product Acceptance ที่ยังไม่หมดอายุ
การรับรองให้คณะกรรมการตรวจรับใช้เอกสารผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต และ Product DNA 
(เอกสารที่ช่วยในการตรวจสอบและคัดกรองผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล Type test และรูปภาพ
ส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ)์ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุดังกล่าว โดยไม่ต้องสุ่มทดสอบอีก  
(เฉพาะ ข้อ 6.2 ไม่ใช้กับกรณีการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย) 
 6.3  ผู้ชนะการเสนอราคา หรือ คู่สัญญา จะต้องยื่นเอกสารแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพการผลิตให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบในขั้นตอน
การผลิต (In Process) หรือให้ผู้แทน รวมถึงหน่วยตรวจประเมินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การรับรองเข้า
ด าเนินการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากต้องการตรวจสอบซ้ าเนื่องจาก         
การตรวจสอบครั้งแรกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด ผู้ชนะการเสนอ
ราคา หรือ คู่สัญญาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
 ข้อ 7  กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ และอุปกรณ์ตัดตอนในระบบ
จ าหน่าย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 7.1  เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่จะจัดซื้อตั้งแต่ระบบ 22 kV ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไป          
ตามรายละเอียดสเปค (Specifications) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
 7.1.1 ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทดังกล่าวมาแล้ว           
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเคยติดตั้งใช้งานโดยไม่มีปัญหาในสถานีไฟฟ้าของภาครัฐ และหรือเอกชนในประเทศที่
เชื่อถือได้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 แห่ง โดยกรณีนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่ นเอกสารแสดงประวัติการขาย 
(Reference List) หรือ หนังสือรับรองจากลูกค้า มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ หรือ 
 7.1.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ได้แก่            
การขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ PEA Product list หรือการขึ้นทะเบียนอ่ืนๆ ที่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด โดยกรณีนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ ยังไม่หมดอายุ มาพร้อม
กับการยื่นข้อเสนอ หรือ 
 7.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองติดตั้งใช้งานในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส านักงานใหญ่แล้ว โดยกรณีนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารรับรองการผ่านการทดลองติดตั้งใช้งานจาก           
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
 7.2 สวิตซ์ และอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจ าหน่ายที่จะจัดซื้อ ตั้งแต่ระบบ 22 kV ขึ้นไป อันได้แก่ 
Dropout fuse cutout, Disconnecting switches, Air break switches, Remote controlled switches  
(SF6, gas load break switches). Automatic switching equipment for switching power capacitor 
bank และ Recloser จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดสเปค (Specifications) ของการไฟฟ้า            
ส่วนภูมิภาค และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
 7.2.1 ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทดังกล่าวมาแล้ว            
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเคยติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 400 ชุด โดยกรณีนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ 



 -3-         
 

ซื้อ ปรับปรุงตามอนุมัติ ผวก. ลว.27 พ.ค.2564 

จะต้องยื่นเอกสารแสดงประวัติการขาย (Reference List) หรือ หนังสือรับรองจากลูกค้า มาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอ หรือ 
 7.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ได้แก่            
การขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ PEA Product List หรือการขึ้นทะเบียนอ่ืนๆ ที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด โดยกรณีนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องยื่นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ มาพร้อม
กับการยื่นข้อเสนอ หรือ 
 7.2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองติดตั้งใช้งานในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส านักงานใหญ่แล้ว โดยกรณีนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารรับรองการผ่านการทดลองติดตั้งใช้งานจาก           
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
 7.3  ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเสนอขายเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์หรืออุปกรณ์ตัดตอนในระบบ
จ าหน่าย จากผู้ผลิตที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 .1 หรือ 7.2 ดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ผลิตภายใต้
ใบอนุญาต (License) และจะต้องประทับตราเครื่องหมายการค้า (Brand-Name or Trade-mark) เดิมของผู้ให้
ใบอนุญาตบนพัสดุ โดยผู้ให้ใบอนุญาต (Licensor) จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 7.1.1 หรือ 7.2.1 แล้วแต่กรณี  
 โดยกรณีนี้ผู้ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจะต้องท าการทดสอบเฉพาะแบบ (Design or Type tests) 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ หรืออุปกรณ์ตัดตอนในระบบจ าหน่ายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดสเปค
(Specification) ใหม่ทั้งหมด  
 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นใบอนุญาต (License) ที่ยังไม่หมดอายุ มาพร้อมกับเอกสารแสดง
ประวัติการขาย (Reference List) หรือ หนังสือรับรองจากลูกค้า ของผู้ให้ใบอนุญาต (Licensor) มาพร้อมกับ
การยื่นข้อเสนอ 
 7.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อ 7.1 ,7.2 และ 7.3 ข้างต้น                 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิที่จะไม่จัดซื้อ 
 ข้อ 8  กรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักส าหรับติดตั้งใช้งานในระบบสายส่ง 115 kV และระบบจ าหน่าย 22 kV 
และ 33 kV อันได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า รีโคลสเซอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ อุปกรณ์ป้องกัน สวิตช์ อุปกรณ์ตัดตอน ลูก
ถ้วยไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส (Current transformers) หม้อแปลงแรงดัน (Voltage transformers) 
รวมถึงมิเตอร์จานหมุนชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสส าหรับวัดพลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จัดซื้อในแต่ละสัญญา และติดตั้งใช้งานภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค           มี
หนังสือแจ้งผลการตรวจรับงวดสุดท้าย หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่รายละเอียดสเปค (Specification) ก าหนด 
มีสถิติการช ารุดอันเนื่องมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดสเปค 
(Specification) หรือก าหนดไว้ในเงื่อนไขอ่ืนๆ ในขอบเขตของงาน (TOR) หรือก าหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะตัดสิทธิการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และจะไม่จัดซื้อเป็นการชั่วคราว ทั้งในระหว่างการ
พิจารณาจัดซื้อ และที่จะประกาศจัดซื้อใหม่จนกว่าผู้ผลิตหรือ ผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะส่งแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และต้องพ้น
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหนังสือแจ้งตัดสิทธิการเสนอราคาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวด้วย  
 ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงการจัดซื้อที่ยังไม่มีเงื่อนไขนี้ก าหนดไว้ 
 ข้อ 9  ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องแจ้งก าหนดวันส่งมอบพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงานจัดซื้อ 
และ/หรือ หน่วยงานที่จุดจัดส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือที่จะได้
ก าหนดนัดวันตรวจรับต่อไปและจะต้องส่งมอบพัสดุระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ท า             
การส่งมอบด้วย 
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 ข้อ 10 การตรวจสอบสภาพต้านทานของสายอลูมิ เนียมหุ้มฉนวน ก า ร ไ ฟ ฟ ้า ส ่ว น ภ ูม ิภ า ค                
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ส าหรับการทดสอบสภาพต้านทานของสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ตาม มอก.  293 
ฉบับล่าสุด ดังนี้ 
 10.1 การชักตัวอย่าง  
 คณะกรรมการตรวจรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสุ่มตัวอย่างสายไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย     
(ตีเกลียวและหุ้มฉนวนแล้ว)  และน าตัวอย่างมาทดสอบคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งการทดสอบสภาพต้านทานของ
สายไฟฟ้าด้วย ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  
 10.2 วิธีการทดสอบสภาพต้านทาน วิธีทดสอบสภาพต้านทานเป็นไปตาม มอก. 85 ฉบับล่าสุด 
โดยน าเฉพาะลวดตัวน าเส้นกลางมาหาค่าสภาพต้านทาน โดยวัดความต้านทานที่ อุณหภูมิห้อง แล้วปรับเป็นค่าที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยวิธีการตาม มอก.ก าหนด เพ่ือน าไปค านวณค่าสภาพต้านทานต่อไป 
  10.3 เกณฑ์ตัดสิน สายลวดอลูมิเนียมตีเกลียวจะถือว่าผ่านการทดสอบนี้ เมื่อมีค่าสภาพ
ต้านทานไม่เกิน ค่าตามที่ มอก.293 ฉบบัล่าสุดก าหนดไว้  
 ข้อ 11  พัสดุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดให้มีการทดสอบเพ่ือการตรวจรับในหัวข้อที่เป็นการทดสอบ
แบบท าลาย จนพัสดุไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ คู่สัญญาจะต้องน าพัสดุใหม่มาทดแทนเพ่ือให้ครบจ านวน
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบพัสดุไว้ใช้งาน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ส่งของมาทดแทน ภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากคู่สัญญาไม่น ามาทดแทนภายในเวลา
ที่ก าหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าปรับกรณีส่งของล่าช้าในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่น ามา
ทดแทน และผู้ขายต้องรับพัสดุที่ทดสอบแล้วช ารุดคืนกลับไปภายใน 30 วัน หลังจากได้น าพัสดุมาทดแทนให้  
กฟภ. แล้ว หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขายไม่ประสงค์จะรับพัสดุคืนและ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ด าเนินการจัดการพัสดตุ่อไป   
 ข้อ 12  การช าระราคาพัสดุที่ตกลงซื้อขายกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะช าระภายในเวลา 30 วัน            
นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าการตรวจรับพัสดุที่คู่สัญญาส่งมอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวด 
และห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก 
 ข้อ 13 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
ของพัสดุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบแล้ว เว้นแต่ 
 13.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว ต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน นับถัดวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบแล้ว 
 13.2 พัสดุประเภทดังต่อไปนี้ต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เว้นแต่
รายละเอียดสเปค (Specification) ก าหนดระยะเวลารับประกันคุณภาพไว้มากกว่า 3 ปี นับถัดวันที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้รับมอบแล้ว ให้ถือระยะเวลารับประกันคุณภาพท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดสเปค 

- On-load tap-changing power transformers for 115 kV 
subtransmission substation 
- Three-phase automatic voltage regulators (AVR) for 22 kV and 33 kV 
50 Hz distribution System 
- Single-phase and Three-phase transformers for 22 kV and 33 KV 50 
Hz distribution system with and without ability to withstand short 
circuit 
- Remote controlled switches for 22 kV and 33 kV 50 Hz distribution 
system 



 -5-         
 

ซื้อ ปรับปรุงตามอนุมัติ ผวก. ลว.27 พ.ค.2564 

- Solid dielectric three-phase automatic reclosers for 22 kV and 33 kV 
50 Hz distribution System  
- Automatic switching equipment for HV power capacitor Bank 
- Single-phase and Three-phase electromechanica and electronic 
energy meters 

 13 . 3  พั ส ดุ ที่ จ ะ จั ด ซื้ อ เ ป็ น  Porcelain cable spacer with grip locks and High-Density 
Polyethylene (HDPE) cable spacers and snap-tie ต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  นับถัด
วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบแล้ว 
 ถ้าพัสดุเกิดความบกพร่องเนื่องจากวัสดุและหรือฝีมือไม่ดี ต้องรีบจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้
เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่า ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหากความ
บกพร่องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้น ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ตามข้อก าหนดทั่วไป และ/หรือรายละเอียดสเปค (Specification) จะก าหนดไว้              
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 
 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคารับพัสดุไปแก้ไข หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบพัสดุให้ผู้ชนะ
การเสนอราคาไปด าเนินการแก้ไข และผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบพัสดุที่แก้ไขแล้วคืนเกินก าหนดเวลา 30 วัน ผู้
ชนะการเสนอราคาต้องขยายก าหนดเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องเท่ากับจ านวนวันที่เกินจากก าหนด  30 
วัน โดยนับต่อจากวันครบก าหนดเวลารับประกันเดิม ส าหรับกรณีที่แก้ไขแล้วเสร็จพ้นก าหนดเวลารับประกัน ให้
ขยายก าหนดตามจ านวนวันที่เกินจากก าหนด 30 วัน โดยนับต่อจากวันส่งมอบพัสดุที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อย แล้วแต่
กรณี และยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.04109 ของราคาพัสดุรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่แก้ไขเกินก าหนด 
 ข้อ 14 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างแบบเป็นกลุ่ม
ประกวดราคา (Bid Group) ที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป (ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560) ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมทั้ง 
ต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มี
วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการด าเนินการ
ตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา  
 ทั้งนี้เงื่อนไขตามข้อ 14 ดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 15 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  จะต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) เรื่องแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการ            
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ 
และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้รับ คัดเลือก จากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  (ค.ป.ท.) ให้จัดท า
ข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact :IP) 

 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมจะต้ องลงนามใน
ข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นเอกสารที่ยื่นพร้อมกับเอกสารเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มี           
สิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนั้น 


