
รายละเอียดหนาที่ผูรับจางและการดําเนินงานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี ในเขต กฟน.3 
ชวง ขามทางหลวงหมายเลข 122 ถนนเลี่ยงเมืองนครสรรค ดานตะวันออก ตอน 1  

บริเวณแยกบานดอนดู จังหวัดนครสวรรค 
 

1. สถานท่ีกอสราง 
 1.1 พื้นที่รับผิดชอบ  : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวดันครสวรรค 
    : การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 
  สถานที่ดําเนินการ : อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวดันครสวรรค 

2. ขอบเขตและปริมาณงาน 
 2.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางสายสงระบบ 115 เควีเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) 

ชนิด SD-ST-LA-120m จํานวน 2 ตน และรื้อถอนพรอมปรับปรุงอุปกรณประกอบหัวสายสงระบบ 115 เคว ี
จํานวน 3 ตน พรอมติดตั้งชุดอุปกรณตอลงดินของงานกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวง ขามทางหลวง
หมายเลข 122 ถนนเลี่ยงเมืองนครสรรคดานตะวันออก ตอน 1 บริเวณแยกบานดอนดู จังหวัดนครสวรรค   
ตามแบบแผนผังเลขที่ HB4-A1/653032 พรอมดําเนินการทดสอบ รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. หนาที่ของผูรับจาง 
 3.1 ผูรับจางมีหนาที่ดําเนินการสํารวจพื้นที่หนางานและจัดทําแบบแผนผังสําหรับการกอสราง

ตามรายงานการเจาะสํารวจชั้นดิน จัดหาวัสดุอุปกรณดําเนินการกอสราง และติดตั้งอุปกรณตามรูปแบบที่ 
กฟภ. เห็นชอบ และอื่นๆ ตามเงื่อนไขสัญญาจาง รวมตลอดถึงการดําเนินการใหสามารถใชงานไดตามเงื่อนไข
ในสัญญาจาง 

 3.2 ผูรับจางตองใหสิทธิและความรวมมืออันดีกับผูรับจางรายอ่ืนที่ตองเขาดําเนินงานในสถานที่
กอสรางเดียวกัน 

 3.3 ผูรับจางมีหนาที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของ กฟภ. 

4. การจัดหาน้ําและไฟฟา 
 การจัดหาน้ําและไฟฟาเพ่ือใชงานกอสรางตามประกวดราคาจางนี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบใน

การจัดหาเองทั้งสิ้น 

5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ 
 วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางใหผูรับจางเปนผูจัดหาเองทั้งสิ้น โดยตองจัดหาวัสดุอุปกรณซึ่ง

มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานท่ี กฟภ. กําหนดไวในรูปแบบและรายละเอียดเฉพาะงาน (Drawings & 
Specifications) ซึ่งจะตองเปนของใหม ที่ยังไมเคยใชงานมากอนและไดรับการตรวจสอบคุณภาพจาก 
กฟภ. กอนนําไปใชงาน หากเปนรายการที่ กฟภ. บังคับจดทะเบียนผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุอุปกรณ
ดังกลาวจากผูผลิตทีไ่ดรับการจดทะเบียนกับ กฟภ. แลวเทานั้น และในวันเสนอราคาผูยื่นขอเสนอตองแนบ
รายละเอียดผลิตภัณฑและแหลงที่มาของอุปกรณที่จะนําไปใชงานดวย ยกเวน วัสดุอุปกรณที่ไดรับการ          
จดทะเบียนแลวสามารถแนบเฉพาะหลักฐานการจดทะเบียนได 
 ในการตรวจสอบคุณภาพขณะทําการผลิตวัสดุอุปกรณสวนท่ีผูรับจางจัดหา กฟภ. อาจจะ   
เขาไปตรวจกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่โรงงานไดดวยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแลว 
ผูรับจางจะตองให กฟภ. ทราบและ กฟภ. จะทําการสุมตัวอยางบริภัณฑเพื่อทําการทดสอบ ณ โรงงานที่
ผลิตในประเทศ สําหรับบริภัณฑที่ผานการทดสอบถูกตองและรับไวใชงานไดผูรับจางจะตองบรรจุหีบหอ 
ระบุชื่อ/เลขที่รุน การผลิต วัน เดือน ป จํานวนที่ผลิต และอื่นๆ แลวสงไปยังคลังพัสดุที่หนางานของผู
รับจางเพ่ือรอการประกอบและติดตั้งคาใชจายที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการในหัวขอนี้เปนภาระที่ผูรับจาง
ตองดําเนินการเองทั้งสิ้น 
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 กฟภ. สงวนสิทธิท่ีจะเขาไปดําเนินการสุมตัวอยางวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางจัดหามา ณ สถานท่ี
จัดเก็บพัสดุของผูรับจางที่หนางาน เพ่ือทําการตรวจสอบและทดลองคุณภาพตามท่ีผูรับจางรับรอง ทั้ง
ในทางสามัญและในทางเทคนิคไดทุกประการ ถาปรากฏวาวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางนํามาใชงานไมตรงตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว กฟภ. ทรงสิทธิที่จะใหผูรับจางรีบนําวัสดุอุปกรณนั้นกลับโดยเร็วท่ีสุดที่จะทําไดโดย 
กฟภ. ไมตองชดเชยคาเสียหายหรือคาใชจายใหแตประการใดทั้งสิ้นทั้งนี้ใหดําเนินการทดสอบตามที่ระบุใน 
Specifications 

6. การจัดหาผูเชี่ยวชาญในงาน 
 6.1 ผูรับจางตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในงานโดยเฉพาะอยางยิ่งงานประกอบและติดตั้งอุปกรณ 

งานทดสอบ และงานอื่นๆ ที่ กฟภ. พิจารณาวามีความสําคัญ โดยตองสงประวัติและรายละเอียดของ
ผูเชี่ยวชาญให กฟภ. ใหความเห็นชอบ กอนเขาดําเนินการ 

 6.2  ผูรับจางตองมีตัวแทนที่สามารถประสานงานกอสรางท้ังหมดประจําอยู ณ สถานที่กอสราง 
 6.3 ผูรับจางตองมีวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

7. แผนการดําเนินงาน และระยะเวลาโครงการ 
 7.1 ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน หลังจากผูรับจางไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ผูรับจางจะตอง

จัดทําแผนการดําเนินงานตามสัญญาโดยละเอียด (ใหรวมถึงการจัดทํา Critical Path Method (CPM)) 
และจัดสงใหผูวาจาง แผนงานนี้จะตองระบุลําดับเวลาท่ีผู รับจางคาดวา สั่ งผลิตอุปกรณ  จัดส ง              
ทําการประกอบ ติดตั้ง และทดสอบ เพ่ือที่ผูรับจางจะสามารถดําเนินการตามสัญญา 

 7.2 ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงาน 

 7.3  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการทํางานรายสัปดาหและรายเดือนสงใหแก ผูควบคุมงานของ 
กฟภ. ทราบลวงหนากอนการปฏิบัติงาน  

 7.4  ในกรณีที่ผลการดําเนินงานของผูรับจางลาชากวาแผนงานปจจุบัน ผูรับจางจะตอง
ปรับปรุงแผนงาน และเสนอวิธีการที่จะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนงานได ไมวาจะเปนการเพิ่ม
จํานวนบุคคลากร การเพ่ิมชั่วโมงการทํางาน การเพิ่มจํานวนเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ โดยผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบในคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 

 7.5  เพื่อใหงานกอสราง แลวเสร็จตามกําหนดเวลา และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ผูรับจาง
ตองจัดใหมีการประชุมรวมระหวาง กฟภ. และผูรับจางตลอดจนผูท่ีเก่ียวของดังนี ้

  (1) การประชุมที่หนางาน (Site Meeting) หรือในกรณีท่ีเกิดปญหาอุปสรรคทําใหงาน
ลาชากวากําหนด 

  (2) ประชุมประจําเดือน (Monthly Progress Meeting) เพ่ือติดตามความกาวหนาของ
งานนั้น โดยกําหนดวันท่ีแนนอนในแตละเดือน ซึ่งผูรับจางจะตองจัดทํารายงานความกาวหนาประจําเดือน
ดวย 

  (3) ประชุมประจําสัปดาหที่หนางาน (Weekly Site Meeting) เปนการประชุมระหวางผู
ควบคุมงานและผูรับจาง เพ่ือติดตามงานอยางใกลชิด 

  (4) ประชุมเตรียมความพรอมกอนการทดลองจายกระแสไฟฟาเขาสูระบบของ กฟภ. 

8. การควบคุมคุณภาพงาน 
 8.1 การควบคุมคุณภาพงานเปนความรับผิดชอบของผูรับจางแตเพียงผูเดียว ทั้งในดานงาน

วิศวกรรมออกแบบ คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีจัดหา ทักษะการทํางานของบุคคลากรของผูรับจาง เครื่องมือ
เครื่องจักรท่ีนํามาใช ตลอดจนกระบวนการทํางานและการบริหารโครงการ 
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 8.2 การใหความเห็นชอบแบบและเอกสาร และ/หรือการตรวจสอบงาน และ/หรือการ      
เขารวมเปนพยานในการทดสอบตาง ๆ ของ กฟภ. หรือตัวแทนท่ี กฟภ. แตงตั้ง และ/หรือ การทดสอบโดย 
กฟภ. ไมมีผลใหความรับผิดชอบของผูรับจางหมดไป 

9. การควบคุมคุณภาพอุปกรณกอสราง 
 9.1 ผูรับจางตองจัดทํารายการแบบวาด เอกสารแสดงขอมูลทางเทคนิค ตลอดจนรายการ

คํานวณ (ตาม List of Drawings and Documents for Submittal) จัดสง กฟภ. ใหความเห็นชอบ หาก
แบบและเอกสารดังกลาวตองไดรับการแกไขโดยผูรับจาง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขและจัดสงให กฟภ. 
ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก กฟภ. 

 9.2 ผูรับจางตองจัดทําแผนงานติดตั้ง และแผนงานทดสอบ (Test Plan) พรอมข้ันตอนการ
ดําเนินการติดตั้งและทดสอบของอุปกรณทั้งหมด ทั้งการทดสอบ ณ ที่ผลิต (Factory Acceptance Test) 
และการทดสอบที่หนางาน (Site Test) ให กฟภ. พิจารณากอนการเริ่มงาน 

 9.3 ผูรับจางตองคืนสภาพพ้ืนที่กอสรางใหมีสภาพดีดังเดิม ตามที่หนวยงานที่ดูแลพ้ืนที่
ตองการ 

10. การเปลี่ยนแปลงแกไขปริมาณงาน 
 10.1 ผูรับจาง จะตองทําการสํารวจตรวจสอบปริมาณงานและสภาพหนางานใหเรียบรอยกอน

การลงมือกอสราง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปริมาณงาน ดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองเสนอ
เหตุผล ให กฟภ. ทราบ เปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด และจะกระทําการกอสรางไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจาก กฟภ. แลว 

 10.2 หากผูรับจางตองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงงานในระหวางการกอสราง เพ่ือใหการ
กอสรางสะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตาม อันเปนเหตุใหราคาคากอสรางเพ่ิมขึ้นผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
เอง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองไดรับการเห็นชอบจาก กฟภ. กอน 

 10.3 ในระหวางการกอสราง กรณีที่ กฟภ. เปนผูสั่งแกไข หากทําใหคากอสรางเพ่ิมขึ้น หรือ
ลดลงการตกลงราคาใหคิดราคาตอหนวยตามสัญญา  

 10.4 หากไมมีราคาตอหนวยใหตกลงราคากัน ณ บัดนั้นหากมูลคารวมตามสัญญามีการ
เปลี่ยนแปลงใหดําเนินการกับหลักประกันสัญญา ดังนี ้

  (1) กรณีมูลคารวมของสัญญาลดลง ผูรับจางสามารถนําหลักประกันสัญญาฉบับใหมมาขอ
เปลี่ยนกับหลักประกันสัญญาที่ กฟภ. ยึดถือไวได หากผูรับจางจะใชหลักประกันสัญญาตามเอกสารประกวด
ราคาขอ 1.4 ซึ่งมิใชสถาบันการเงินแหงเดยีวกันก็สามารถกระทําได 

  (2) กรณีมูลคารวมของสัญญาเพ่ิมข้ึน ผูรับจางจะตองดําเนินการเพิ่มมูลคาหลักประกัน
สัญญาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเรื่องการทําสัญญาจาง 

11. การบอกเลิกสัญญาจางโดยผูวาจาง 
 กฟภ. สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจางทั้งหมดหรือบางสวน เวลาใดก็ได หากเปนไปตาม
เหตุใดเหตุหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี ้
  11.1 ผูรับจางแสดงใหเห็นเปนที่กระจางชัดวาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจางได 
อันเปนผลเสียหายแก กฟภ. 
  11.2 ผูรับจางไมสามารถดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานยอย จนเปนเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายตอ กฟภ. 
  11.3 ผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางชวง ตามขอ 18 
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  11.4 ผูรับจางหยุดงานโดยไมมีสาเหตุอันควร หรือนําวัสดุอุปกรณการกอสรางออกจาก
สถานที่กอสรางโดยไมมีสาเหตุอันควร 
  11.5 จํานวนเงินคาปรับรวมเกินรอยละ 10 (สิบ) ของวงเงนิตามสัญญาจาง 
 ในการนี้ เมื่อผูรับจางไดรับเอกสารแจงความจํานงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแลว ผูรับจาง
จะตองหยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกท้ังหมดในทันที ยกเวนงานที่ กฟภ. เห็นวาจําเปนตองดําเนินตอไป
ขณะเดียวกันผูรับจางจะตองยกเลิกพันธะผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันท ี
 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเกิดจากการท่ีผูรับจางไมอาจดําเนินการตาม
สัญญาหรือกระทําผิดเงื่อนไขจนเปนเหตุใหตองยกเลิกสัญญา 
 กฟภ. อาจพิจารณาดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหาย หรือปรับลดเงินที่จะตองชําระใหกับผู
รับจาง หรือหักจากเงินค้ําประกัน และอาจใชสิทธิ์บางสวนหรือทั้งหมด เรียกคาเสียหายตามที่ผูรับจางมี
พันธะผูกพันอยูก็ได 

12. การตออายุสัญญา 
 ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานลาชาไปกวาที่กําหนดไวตามสัญญา แตไมอยูในขายที่จะปรับได
ตามกฎหมาย เชน เปนเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเปนเพราะความผิด หรือความพกพรองของ กฟภ. หรือมีการ
แกไขรายการท่ีสั่งจาง ผูรับจางอาจรองขอตอ กฟภ. ใหมีการตออายุสัญญาได 

13. หนังสือรับรองผลงาน 
 ภายหลังจากที่ผูรับจางไดดาํเนินการกอสรางแลวเสร็จทั้งหมด ผานการทดสอบเปนที่เรียบรอย

และการจัดสง As Built Drawing จํานวน 4 (สี่) ชุด กระดาษไข 1 (หนึ่ง) ชุด พรอมสําเนา 3 (สาม) ชุด 
พรอมจัดสงรายละเอียดดังกลาวเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 (สอง) ชุด และเม่ือ กฟภ. ไดดําเนินการ
ตรวจสอบงานทั้งหมด หากพบวามีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามสัญญาจางจะดําเนินการออกหนังสือ
รับรองผลงานการกอสราง (Provisional Acceptance Certificate (PAC)) ใหกับผูรับจาง 

14. การจัดทําปายและตารางแผนการกอสรางและติดตั้งอุปกรณ 

 ผู รับจางจะตองจัดทําปาย เพื่อประกาศแสดงรายการงานจางเหมาในครั้งนี ้ ในแผนปาย
ประกาศขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ใหเห็นโดยชัดเจน จํานวน 1 ปาย ณ บริเวณสถานที่ดําเนินการกอสราง
งานตามสัญญาดวย โดยมีขอความดังนี้ 
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15. การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 หากจะตองมีการดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในสังกัดของ กฟภ. หรือ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ กฟภ. จะเปนผูดําเนินการติดตอประสานงานและทําเรื่องขออนุญาตจาก
หนวยงานตาง ๆ ให ท้ังนี้ ในการดําเนินการขออนุญาตจําเปนตองมีเอกสารที่ใชประกอบไมวาจะเปน
รายละเอียดทั้งหมดหรือบางสวนก็ตาม ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดเตรียมให กฟภ. โดยไมคิดคาใชจาย
จาก กฟภ. แตประการใด 

16. การทําประกันภัย 
 กําหนดใหผูรับจางตองทําประกันภัยระบุผูรับผลประโยชนเปน กฟภ. และตองสงมอบตนฉบับ
กรมธรรมประกันภัยพรอมหลักฐานการชําระเบี้ยประกันภัยใหแก กฟภ. กอนวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก 
กฟภ. ใหเริ่มทํางาน โดยใหผลคุมครองภัยทุกชนิด เชน อัคคีภัย อุทกภัยแผนดินไหว และประกันภัย
อันตรายแกผูปฏิบัติงานของผูวาจาง และบุคคลที่ 3 ในวงเงินเต็มมูลคางานกอสรางมีผลตลอดระยะเวลา
ทํางานจางตามสัญญาจนกวาผูวาจางจะรับมอบงาน (กฟภ. ไดออกหนังสือรับรองผลงานใหแกผูรับจางแลว) 

17. การหามโอนสิทธิ์ 
 ผูรับจางจะตองไมโอนสิทธิ์เรียกรองหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผูวาจางจะตองชําระแกผูรับจาง

ใหบุคคลภายนอก 

18. การจางชวง 
 ผูรับจางจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปใหผูอ่ืนรับจางชวงทํามิไดโดยเด็ดขาด หากผูรับจาง 

ฝาฝน กฟภ. จะใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมท้ังเรียกรองคาเสียหาย
อ่ืนๆ (ถามี) 

 ในกรณีท่ีผูรับจางมีความประสงคจางชวงเปนบางสวน ผูรับจางตองจัดสงเอกสารทั้งหมด
เก่ียวกับผูรับจางชวงให กฟภ. ใหความเห็นชอบภายใน 28 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือสั่งจาง ผูรับจาง
จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก กฟภ. กอนดําเนินการดังกลาว โดย กฟภ. จะพิจารณาถึงประวัติ
ความชํานาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผูรับจางชวงเปนตน ประกอบการพิจารณาใหความยินยอม
ดังกลาว แตทั้งนี้ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบที่ใหจางชวงไปนั้นทุกประการ 

 บุคคลากรของผูรับจางชวงในการดําเนินการกอสราง ถือเปนบุคคลากรของผูรับจาง ซึ่งตองอยู
ภายใตกฎระเบียบการปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัย 

19. ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในการกอสราง 
 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เก่ียวกับความปลอดภัยและปองกันอันตรายในกิจการ
กอสราง และหลักเกณฑการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับผูรับจาง พ.ศ. 2566   
ของ กฟภ. รวมทั้งการปองกันอันตรายแกบุคคลภายในและภายนอก และตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณในบริเวณ
สถานท่ีกอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่กอสรางอยางสม่ําเสมอ 
ทั้งนี้ ใหผูรับจางศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในกิจการกอสรางในเบื้องตนจาก
เอกสารแนบ 

 
หลักเกณฑการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 

สําหรับผูรบัจาง พ.ศ. 2566 

 
แบบฟอรมแนบ 



 

 


